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223b861f-b4fa-4f4c-aa1e-ff6ef6796da3

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.05.2022 0:00:00 - 31.05.2022 0:00:00)

Объект: Пермь г, Коломенская ул, д. 26 (ООО УК "Владимирский")

Прибор: Карат-30X Заводской номер: 00411021

Точка измерения: Подсистема 1; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Пользовательская схема узла учета потребителя

Дата

55.19 10.167 10.025 6.67 0.503 24.0 Ok01.05.2022

55.93 11.401 11.237 6.67 0.573 24.0 Ok02.05.2022

55.48 12.134 11.962 6.63 0.604 24.0 Ok03.05.2022

57.61 11.968 11.786 6.67 0.620 24.0 Ok04.05.2022

56.01 11.839 11.668 6.65 0.596 24.0 Ok05.05.2022

58.97 10.902 10.728 6.67 0.579 24.0 Ok06.05.2022

59.68 10.181 10.015 6.71 0.548 24.0 Ok07.05.2022

59.94 10.531 10.358 6.63 0.569 24.0 Ok08.05.2022

59.92 8.279 8.143 6.53 0.447 24.0 Ok09.05.2022

59.03 13.768 13.548 6.66 0.732 24.0 Ok10.05.2022

61.19 12.186 11.978 6.70 0.673 24.0 Ok11.05.2022

62.87 10.861 10.665 6.14 0.618 24.0 Ok12.05.2022

63.41 11.654 11.441 6.75 0.669 24.0 Ok13.05.2022

62.30 11.976 11.765 6.71 0.675 24.0 Ok14.05.2022

56.72 13.629 13.427 6.63 0.695 24.0 Ok15.05.2022

66.01 11.448 11.218 6.51 0.685 24.0 Ok16.05.2022

69.66 11.517 11.266 6.72 0.729 24.0 Ok17.05.2022

69.91 3.758 3.672 5.75 0.239 12.2 *Авария Gvtp; Авария Tmin; Авария Tmax; Авария T; Авария Qgtp18.05.2022

0.00 0.000 0.000 0.00 0.000 0.0 *Авария Gvtp; Авария Tmin; Авария Tmax; Авария T; Авария Qgtp19.05.2022

0.00 0.000 0.000 0.00 0.000 0.0 *Авария Gvtp; Авария Tmax; Авария T; Авария Qgtp20.05.2022

0.00 0.000 0.000 0.00 0.000 0.0 *Авария Gvtp; Авария Tmin; Авария Tmax; Авария T; Авария Qgtp21.05.2022

0.00 0.000 0.000 0.00 0.000 0.0 *Авария Gvtp; Авария Tmax; Авария T; Авария Qgtp22.05.2022

82.35 9.877 9.547 6.66 0.740 16.7 *Авария Gvtp; Авария Tmin; Авария Tmax; Авария T; Авария Qgtp23.05.2022

79.69 7.431 7.195 6.68 0.538 14.8 *Авария Gvtp; Авария Tmin; Авария Tmax; Авария T; Авария Qgtp24.05.2022

83.04 4.716 4.552 6.62 0.356 5.5 *Авария Gvtp; Авария Tmin; Авария Tmax; Авария T; Авария Qgtp25.05.2022

78.00 2.521 2.440 5.31 0.179 4.8 *Авария Gvtp; Авария Tmin; Авария Tmax; Авария T; Авария Qgtp26.05.2022

29.66 0.028 0.028 1.99 0.001 0.3 *Авария Gvtp; Авария Tmin; Авария T; Авария Qgtp27.05.2022

12.08 0.010 0.010 0.77 0.000 3.7 *Авария Gvtp; Авария Tmin; Авария T; Авария Qgtp28.05.2022

13.64 0.181 0.181 0.86 0.002 23.0 *Авария Gvtp; Авария Tmin; Авария Tmax; Авария Qgtp29.05.2022

38.95 0.104 0.103 0.85 0.003 18.6 *Авария Gvtp; Авария Tmin; Авария Tmax; Авария T; Авария Qgtp30.05.2022

14.14 0.050 0.050 0.95 0.000 12.8 *Авария Gvtp; Авария Tmin; Авария Qgtp31.05.2022

Средние:

Итого:

49.08

---

---

223.117

---

219.009

4.81

---

---

12.574

---

520.4

Дата
м3

V1

т

M1

Гкал

Q1

ч

Tраб

3191.486 3134.537 168.703 6033.030.04.2022

3414.603 3353.546 181.276 6553.431.05.2022

Итого: 223.117 219.009 12.574 520.4

Представитель абонента

____________________________

Представитель энергоснабжающей организации

____________________________
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223b861f-b4fa-4f4c-aa1e-ff6ef6796da3

Отчет о суточных параметрах
(01.05.2022 0:00:00 - 31.05.2022 0:00:00)

Объект: Пермь г, Коломенская ул, д. 26 (ООО УК "Владимирский")

Прибор: ТСРВ-020(021,022,023,027) Заводской номер: 400555

Точка измерения: ТС1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Двухтрубная закрытая система теплоснабжения с одним расходомером

Дата

47.85 39.81 8.04 350.83 350.91 -0.02 0.90 0.50 2.84 0.00 2.84 0.00 0.20 24.0001.05.2022

48.76 40.32 8.44 350.69 350.88 -0.05 0.90 0.50 2.98 0.00 2.98 0.00 0.20 24.0002.05.2022

49.50 40.99 8.51 350.63 350.81 -0.05 0.90 0.50 3.00 0.00 3.00 0.00 0.20 24.0003.05.2022

44.38 38.08 6.30 350.78 350.98 -0.06 0.90 0.50 2.23 0.00 2.23 0.00 0.20 24.0004.05.2022

45.85 38.59 7.26 350.56 350.81 -0.07 0.90 0.50 2.57 0.00 2.57 0.00 0.20 24.0005.05.2022

47.03 39.97 7.06 243.13 243.33 -0.08 0.90 0.50 1.73 0.00 1.73 0.00 0.20 24.0006.05.2022

17.71 17.10 0.61 0.00 0.00 --- 0.90 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 24.0007.05.2022

17.33 16.98 0.35 0.00 0.00 --- 0.90 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 24.0008.05.2022

17.69 17.25 0.44 0.00 0.00 --- 0.90 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 24.0009.05.2022

17.88 17.55 0.33 0.00 0.00 --- 0.90 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 24.0010.05.2022

17.60 17.39 0.21 0.00 0.00 --- 0.90 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 24.0011.05.2022

17.12 16.58 0.54 0.00 0.00 --- 0.90 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 24.0012.05.2022

17.02 16.67 0.35 0.00 0.00 --- 0.90 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 24.0013.05.2022

16.72 16.30 0.42 0.00 0.00 --- 0.90 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 24.0014.05.2022

16.96 16.52 0.44 0.00 0.00 --- 0.90 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 24.0015.05.2022

17.38 16.85 0.53 0.00 0.00 --- 0.90 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 24.0016.05.2022

17.49 16.96 0.53 0.00 0.00 --- 0.90 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 24.0017.05.2022

17.27 16.73 0.54 0.00 0.00 --- 0.90 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 24.0018.05.2022

16.39 15.84 0.55 0.00 0.00 --- 0.90 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 24.0019.05.2022

15.57 15.01 0.56 0.00 0.00 --- 0.90 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 24.0020.05.2022

14.58 14.26 0.32 0.00 0.00 --- 0.90 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 24.0021.05.2022

13.74 13.32 0.42 0.00 0.00 --- 0.90 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 24.0022.05.2022

13.88 13.16 0.72 0.00 0.00 --- 0.90 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 24.0023.05.2022

14.51 13.99 0.52 0.00 0.00 --- 0.90 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 24.0024.05.2022

15.06 14.68 0.38 0.00 0.00 --- 0.90 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 24.0025.05.2022

15.24 14.77 0.47 0.00 0.00 --- 0.90 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 24.0026.05.2022

15.00 14.56 0.44 0.00 0.00 --- 0.90 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 24.0027.05.2022

15.24 15.00 0.24 0.00 0.00 --- 0.90 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 24.0028.05.2022

14.91 14.76 0.15 0.00 0.00 --- 0.90 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 23.9929.05.2022

14.82 14.57 0.25 0.00 0.00 --- 0.90 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 24.0030.05.2022

15.01 14.74 0.27 0.00 0.00 --- 0.90 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 24.0031.05.2022

Средние:

Итого:

22.11

---

20.30

---

1.81

---

---

1996.61

---

1997.72

-0.01

---

0.90

---

0.50

---

---

15.36

---

0.00

---

15.36

0.00

---

0.20

---

---

743.99

Дата
т

M1

т

M2

ГКал

Q1

ГКал

Q2

ГКал

Q3

215587.78 206962.44 14196.92 0.00 14196.9230.04.2022

217584.39 208960.16 14212.28 0.00 14212.2831.05.2022

Итого: 1996.61 1997.72 15.36 0.00 15.36

Представитель абонента

____________________________

Представитель энергоснабжающей организации

____________________________
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ч

Tраб
NS BigNSCodes

223b861f-b4fa-4f4c-aa1e-ff6ef6796da3

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.06.2022 0:00:00 - 30.06.2022 0:00:00)

Объект: Пермь г, Коломенская ул, д. 26 (ООО УК "Владимирский")

Прибор: Карат-30X Заводской номер: 00411021

Точка измерения: Подсистема 1 (Не допущен 14.07.2022); Ресурс: ГВС

Схема измерений: Пользовательская схема узла учета потребителя

Дата

22.38 0.085 0.085 0.88 0.001 18.6 *Авария Gvtp; Авария Tmin; Авария Qgtp01.06.2022

22.60 0.150 0.150 0.90 0.003 18.6 *Авария Gvtp; Авария Tmin; Авария Qgtp02.06.2022

9.66 0.001 0.001 0.80 0.000 0.7 *Авария Gvtp; Авария Tmin; Авария Qgtp03.06.2022

0.00 0.000 0.000 0.00 0.000 0.0 *Авария Gvtp; Авария Tmin; Авария Qgtp04.06.2022

0.00 0.000 0.000 0.00 0.000 0.0 *Авария Gvtp; Авария Tmin; Авария Qgtp05.06.2022

0.00 0.000 0.000 0.00 0.000 0.0 *Авария Gvtp; Авария Tmin; Авария Qgtp06.06.2022

53.67 2.580 2.534 5.86 0.124 0.6 *Авария Gvtp; Авария Tmin; Авария Qgtp07.06.2022

72.88 51.559 50.188 6.22 3.411 21.4 *Авария Gvtp; Авария Tmin; Авария Tmax; Авария T; Авария Qgtp08.06.2022

42.34 12.315 12.207 6.83 0.456 24.0 Ok09.06.2022

29.62 9.542 9.500 6.86 0.235 23.8 *Авария Gvtp; Авария Tmin; Авария Qgtp10.06.2022

25.39 6.595 6.574 6.91 0.135 17.9 *Авария Gvtp; Авария Tmin; Авария Qgtp11.06.2022

0.00 0.000 0.000 0.00 0.000 0.0 *Авария Gvtp; Авария Tmin; Авария Qgtp12.06.2022

1.92 0.048 0.048 6.91 0.000 0.2 *Авария Gvtp; Авария Tmin; Авария Qgtp13.06.2022

0.00 0.000 0.000 0.00 0.000 0.0 *Авария Gvtp; Авария Tmin; Авария Qgtp14.06.2022

4.65 0.219 0.219 6.76 0.000 0.3 *Авария Gvtp; Авария Tmin; Авария Qgtp15.06.2022

11.87 5.252 5.251 6.76 0.036 8.2 *Авария Gvtp; Авария Tmin; Авария Qgtp16.06.2022

5.16 1.358 1.359 6.89 0.000 3.5 *Авария Gvtp; Авария Tmin; Авария Qgtp17.06.2022

4.98 0.591 0.591 6.91 0.000 2.4 *Авария Gvtp; Авария Tmin; Авария Qgtp18.06.2022

6.43 2.253 2.254 6.85 0.003 3.7 *Авария Gvtp; Авария Tmin; Авария Qgtp19.06.2022

8.15 2.531 2.532 6.90 0.008 5.4 *Авария Gvtp; Авария Tmin; Авария Qgtp20.06.2022

6.05 1.017 1.018 6.92 0.001 2.3 *Авария Gvtp; Авария Tmin; Авария Qgtp21.06.2022

4.50 0.134 0.134 6.84 0.000 0.2 *Авария Gvtp; Авария Tmin; Авария Qgtp22.06.2022

5.95 0.471 0.471 6.79 0.000 0.8 *Авария Gvtp; Авария Tmin; Авария Qgtp23.06.2022

7.97 0.737 0.737 6.85 0.002 1.3 *Авария Gvtp; Авария Tmin; Авария Qgtp24.06.2022

10.12 2.077 2.077 6.89 0.011 4.8 *Авария Gvtp; Авария Tmin; Авария Qgtp25.06.2022

7.97 1.862 1.863 6.82 0.006 3.0 *Авария Gvtp; Авария Tmin; Авария Qgtp26.06.2022

12.80 3.039 3.037 6.82 0.024 5.3 *Авария Gvtp; Авария Tmin; Авария Qgtp27.06.2022

12.53 2.240 2.239 6.81 0.017 3.7 *Авария Gvtp; Авария Tmin; Авария Qgtp28.06.2022

2.08 0.062 0.062 6.75 0.000 0.1 *Авария Gvtp; Авария Tmin; Авария Qgtp29.06.2022

0.00 0.000 0.000 0.00 0.000 0.0 *Авария Gvtp; Авария Tmin; Авария Qgtp30.06.2022

Средние:

Итого:

13.06

---

---

106.718

---

105.131

4.82

---

---

4.474

---

170.5

Дата
м3

V1

т

M1

Гкал

Q1

ч

Tраб

3414.603 3353.546 181.276 6553.431.05.2022

3521.321 3458.677 185.750 6723.930.06.2022

Итого: 106.718 105.131 4.474 170.5

Представитель абонента

____________________________

Представитель энергоснабжающей организации

____________________________



°C
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°C

t2

°C

dt

т

M1

т

M2

т

%

МПа

P1

МПа

P2

ГКал

Q1

ГКал

Q2

ГКал

Q3

°C
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МПа

Pcw

ч

TWork
NS

223b861f-b4fa-4f4c-aa1e-ff6ef6796da3

Отчет о суточных параметрах
(01.06.2022 0:00:00 - 30.06.2022 0:00:00)

Объект: Пермь г, Коломенская ул, д. 26 (ООО УК "Владимирский")

Прибор: ТСРВ-020(021,022,023,027) Заводской номер: 400555

Точка измерения: ТС1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Двухтрубная закрытая система теплоснабжения с одним расходомером

Дата

15.41 14.95 0.46 0.00 0.00 --- 0.90 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 24.0001.06.2022

16.07 15.51 0.56 0.00 0.00 --- 0.90 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 24.0002.06.2022

16.63 16.15 0.48 0.00 0.00 --- 0.90 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 24.0003.06.2022

16.56 16.19 0.37 0.00 0.00 --- 0.90 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 24.0004.06.2022

16.41 16.06 0.35 0.00 0.00 --- 0.90 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 24.0005.06.2022

16.50 16.17 0.33 0.00 0.00 --- 0.90 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 24.0006.06.2022

15.96 15.63 0.33 0.00 0.00 --- 0.90 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 24.0007.06.2022

17.49 17.23 0.26 0.00 0.00 --- 0.90 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 24.0008.06.2022

18.25 18.07 0.18 0.00 0.00 --- 0.90 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 24.0009.06.2022

18.59 18.18 0.41 0.00 0.00 --- 0.90 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 24.0010.06.2022

18.80 18.42 0.38 0.00 0.00 --- 0.90 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 24.0011.06.2022

17.77 17.40 0.37 0.00 0.00 --- 0.90 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 24.0012.06.2022

17.74 17.21 0.53 0.00 0.00 --- 0.90 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 24.0013.06.2022

18.10 17.63 0.47 0.00 0.00 --- 0.90 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 24.0014.06.2022

18.81 18.30 0.51 0.00 0.00 --- 0.90 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 24.0015.06.2022

19.55 19.13 0.42 0.00 0.00 --- 0.90 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 24.0016.06.2022

19.98 19.57 0.41 0.00 0.00 --- 0.90 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 24.0017.06.2022

20.03 19.55 0.48 0.00 0.00 --- 0.90 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 24.0018.06.2022

19.79 19.34 0.45 0.00 0.00 --- 0.90 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 24.0019.06.2022

19.49 18.97 0.52 0.00 0.00 --- 0.90 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 24.0020.06.2022

18.84 18.35 0.49 0.00 0.00 --- 0.90 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 24.0021.06.2022

18.52 18.12 0.40 0.00 0.00 --- 0.90 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 24.0022.06.2022

18.74 18.32 0.42 0.00 0.00 --- 0.90 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 24.0023.06.2022

18.83 18.38 0.45 0.00 0.00 --- 0.90 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 24.0024.06.2022

18.91 18.54 0.37 0.00 0.00 --- 0.90 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 24.0025.06.2022

18.06 17.77 0.29 0.00 0.00 --- 0.90 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 24.0026.06.2022

17.56 17.12 0.44 0.00 0.00 --- 0.90 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 24.0027.06.2022

16.75 16.42 0.33 0.00 0.00 --- 0.90 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 24.0028.06.2022

16.27 15.91 0.36 0.00 0.00 --- 0.90 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 24.0029.06.2022

16.71 16.35 0.36 0.00 0.00 --- 0.90 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 24.0030.06.2022

Средние:

Итого:

17.90

---

17.50

---

0.41

---

---

0.00

---

0.00

0.00

---

0.90

---

0.50

---

---

0.00

---

0.00

---

0.00

0.00

---

0.20

---

---

720.00

Дата
т

M1

т

M2

ГКал

Q1

ГКал

Q2

ГКал

Q3

217584.39 208960.16 14212.28 0.00 14212.2831.05.2022

217584.39 208960.16 14212.28 0.00 14212.2830.06.2022

Итого: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Представитель абонента

____________________________

Представитель энергоснабжающей организации

____________________________



°C

t1

м3

V1

т

M1

кгс/см2

P1

Гкал

Q1

ч

Tраб
NS BigNSCodes

223b861f-b4fa-4f4c-aa1e-ff6ef6796da3

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.07.2022 0:00:00 - 31.07.2022 0:00:00)

Объект: Пермь г, Коломенская ул, д. 26 (ООО УК "Владимирский")

Прибор: Карат-30X Заводской номер: 00411021

Точка измерения: Подсистема 1 (Не допущен 14.07.2022); Ресурс: ГВС

Схема измерений: Пользовательская схема узла учета потребителя

Дата

0.72 0.009 0.009 6.73 0.000 0.0 *Авария Gvtp; Авария Tmin; Авария Qgtp01.07.2022

6.04 0.516 0.516 6.75 0.001 0.5 *Авария Gvtp; Авария Tmin; Авария Qgtp02.07.2022

19.36 4.265 4.255 6.72 0.061 4.2 *Авария Gvtp; Авария Tmin; Авария Qgtp03.07.2022

8.30 0.947 0.947 6.76 0.003 1.9 *Авария Gvtp; Авария Tmin; Авария Qgtp04.07.2022

16.96 4.567 4.561 6.77 0.055 10.2 *Авария Gvtp; Авария Tmin; Авария Qgtp05.07.2022

11.94 2.128 2.127 5.96 0.015 7.4 *Авария Gvtp; НС V; Авария Tmin; НС P; Авария Qgtp06.07.2022

14.45 1.507 1.505 6.96 0.014 3.5 *Авария Gvtp; Авария Tmin; Авария Qgtp07.07.2022

31.41 13.619 13.540 6.81 0.358 6.3 *Авария Gvtp; Авария Tmin; Авария Qgtp08.07.2022

42.40 48.455 47.946 6.29 1.795 22.0 *Авария Gvtp; Авария Tmin; Авария Tmax; Авария Qgtp09.07.2022

34.06 6.944 6.892 6.33 0.201 21.2 *Авария Gvtp; Авария Tmin; Авария Tmax; Авария Qgtp10.07.2022

25.73 1.859 1.851 6.75 0.039 7.1 *Авария Gvtp; Авария Tmin; Авария Qgtp11.07.2022

6.76 0.094 0.094 6.92 0.000 0.2 *Авария Gvtp; Авария Tmin; Авария Qgtp12.07.2022

0.00 0.000 0.000 0.00 0.000 0.0 *Авария Gvtp; Авария Tmin; Авария Qgtp13.07.2022

0.00 0.000 0.000 0.00 0.000 0.0 *Авария Gvtp; Авария Tmin; Авария Qgtp14.07.2022

0.00 0.000 0.000 0.00 0.000 0.0 *Авария Gvtp; Авария Tmin; Авария Qgtp15.07.2022

0.00 0.000 0.000 0.00 0.000 0.0 *Авария Gvtp; Авария Tmin; Авария Qgtp16.07.2022

0.00 0.000 0.000 0.00 0.000 0.0 *Авария Gvtp; Авария Tmin; Авария Qgtp17.07.2022

58.23 3.691 3.630 6.89 0.193 8.0 *Авария Gvtp; Авария Tmin; Авария Qgtp18.07.2022

57.70 0.525 0.516 6.90 0.027 2.6 *Авария Gvtp; Авария Tmin; Авария Qgtp19.07.2022

0.00 0.000 0.000 0.00 0.000 0.0 *Авария Gvtp; Авария Tmin; Авария Qgtp20.07.2022

13.05 0.453 0.453 6.79 0.004 0.8 *Авария Gvtp; Авария Tmin; Авария Qgtp21.07.2022

11.53 0.065 0.065 6.83 0.000 0.1 *Авария Gvtp; Авария Tmin; Авария Qgtp22.07.2022

11.24 1.189 1.189 6.85 0.008 2.5 *Авария Gvtp; Авария Tmin; Авария Qgtp23.07.2022

7.79 0.835 0.835 6.79 0.002 1.5 *Авария Gvtp; Авария Tmin; Авария Qgtp24.07.2022

12.23 0.781 0.781 6.84 0.006 1.9 *Авария Gvtp; Авария Tmin; Авария Qgtp25.07.2022

5.84 0.196 0.196 6.84 0.000 0.6 *Авария Gvtp; Авария Tmin; Авария Qgtp26.07.2022

10.34 0.203 0.203 6.81 0.001 0.4 *Авария Gvtp; Авария Tmin; Авария Qgtp27.07.2022

12.69 0.257 0.257 6.88 0.002 0.7 *Авария Gvtp; Авария Tmin; Авария Qgtp28.07.2022

4.63 0.074 0.074 6.86 0.000 0.2 *Авария Gvtp; Авария Tmin; Авария Qgtp29.07.2022

7.32 0.278 0.278 6.91 0.001 0.9 *Авария Gvtp; Авария Tmin; Авария Qgtp30.07.2022

6.58 0.131 0.131 6.88 0.000 0.3 *Авария Gvtp; Авария Tmin; Авария Qgtp31.07.2022

Средние:

Итого:

14.11

---

---

93.588

---

92.852

5.45

---

---

2.787

---

104.8

Дата
м3

V1

т

M1

Гкал

Q1

ч

Tраб

3521.321 3458.677 185.750 6723.930.06.2022

3614.909 3551.529 188.537 6828.631.07.2022

Итого: 93.588 92.852 2.787 104.8

Представитель абонента

____________________________

Представитель энергоснабжающей организации

____________________________



Датчик температуры:

Подача: ВЗЛЕТ ТПС SN 410594/1

Обратка: ВЗЛЕТ ТПС SN 410594/2

°C

t1

°C

t2

°C

dt

т

M1

т

M2

т

%

МПа

P1

МПа

P2

ГКал

Q1

ГКал

Q2

ГКал

Q3

°C

tsw

МПа

Pcw

ч

TWork
NS

223b861f-b4fa-4f4c-aa1e-ff6ef6796da3

Отчет о суточных параметрах
(01.07.2022 0:00:00 - 31.07.2022 0:00:00)

Объект: Пермь г, Коломенская ул, д. 26 (ООО УК "Владимирский")

Прибор: ТСРВ-020(021,022,023,027) Заводской номер: 400555

Точка измерения: ТС1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Двухтрубная закрытая система теплоснабжения с одним расходомером

Дата

16.63 16.27 0.36 0.00 0.00 --- 0.90 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 24.0001.07.2022

17.58 17.12 0.46 0.00 0.00 --- 0.90 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 24.0002.07.2022

18.18 17.74 0.44 0.00 0.00 --- 0.90 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 24.0003.07.2022

17.71 17.45 0.26 0.00 0.00 --- 0.90 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 24.0004.07.2022

17.74 17.25 0.49 0.00 0.00 --- 0.90 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 24.0005.07.2022

18.44 18.02 0.42 0.00 0.00 --- 0.90 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 22.9306.07.2022

19.02 18.52 0.50 0.00 0.00 --- 0.90 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 24.0007.07.2022

19.72 19.17 0.55 0.00 0.00 --- 0.90 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 24.0008.07.2022

21.34 19.71 1.63 0.00 0.02 -200.00 0.90 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 24.0009.07.2022

22.79 22.14 0.65 0.00 0.00 --- 0.90 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 24.0010.07.2022

22.99 22.40 0.59 0.00 0.00 --- 0.90 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 24.0011.07.2022

23.09 22.59 0.50 0.00 0.00 --- 0.90 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 24.0012.07.2022

23.11 22.59 0.52 0.00 0.00 --- 0.90 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 24.0013.07.2022

23.31 22.80 0.51 0.00 0.00 --- 0.90 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 24.0014.07.2022

23.31 22.82 0.49 0.00 0.00 --- 0.90 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 24.0015.07.2022

22.92 22.39 0.53 0.00 0.00 --- 0.90 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 24.0016.07.2022

22.73 22.28 0.45 0.00 0.00 --- 0.90 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 24.0017.07.2022

22.63 22.08 0.55 0.00 0.00 --- 0.90 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 24.0018.07.2022

22.65 22.22 0.43 0.00 0.00 --- 0.90 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 24.0019.07.2022

21.95 21.50 0.45 0.00 0.00 --- 0.90 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 24.0020.07.2022

21.39 20.92 0.47 0.00 0.00 --- 0.90 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 24.0021.07.2022

21.20 20.70 0.50 0.00 0.00 --- 0.90 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 24.0022.07.2022

21.38 21.03 0.35 0.00 0.00 --- 0.90 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 24.0023.07.2022

21.58 21.17 0.41 0.00 0.00 --- 0.90 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 24.0024.07.2022

22.22 21.83 0.39 0.00 0.00 --- 0.90 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 24.0025.07.2022

22.23 21.88 0.35 0.00 0.00 --- 0.90 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 24.0026.07.2022

21.64 21.14 0.50 0.00 0.00 --- 0.90 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 24.0027.07.2022

21.46 21.05 0.41 0.00 0.00 --- 0.90 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 24.0028.07.2022

21.69 21.02 0.67 0.02 0.00 200.00 0.90 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 24.0029.07.2022

21.66 21.13 0.53 0.00 0.00 --- 0.90 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 24.0030.07.2022

21.90 21.40 0.50 0.00 0.00 --- 0.90 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 24.0031.07.2022

Средние:

Итого:

21.17

---

20.66

---

0.51

---

---

0.02

---

0.02

0.00

---

0.90

---

0.50

---

---

0.00

---

0.00

---

0.00

0.00

---

0.20

---

---

742.93

Дата
т

M1

т

M2

ГКал

Q1

ГКал

Q2

ГКал

Q3

217584.39 208960.16 14212.28 0.00 14212.2830.06.2022

217584.41 208960.17 14212.28 0.00 14212.2831.07.2022

Итого: 0.02 0.02 0.00 0.00 0.00

Представитель абонента

____________________________

Представитель энергоснабжающей организации

____________________________


