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223b861f-b4fa-4f4c-aa1e-ff6ef6796da3

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.08.2022 0:00:00 - 31.08.2022 0:00:00)

Объект: Пермь г, Коломенская ул, д. 26 (ООО УК "Владимирский")

Прибор: Карат-30X Заводской номер: 00411021

Точка измерения: Подсистема 1 (Не допущен 14.07.2022); Ресурс: ГВС

Схема измерений: Пользовательская схема узла учета потребителя

Дата

11.58 0.200 0.200 6.92 0.001 0.7 *Авария Gvtp; Авария Tmin; Авария Qgtp01.08.2022

53.96 5.710 5.610 6.83 0.275 13.6 *Авария Gvtp; Авария Tmin; Авария Tmax; Авария Qgtp02.08.2022

19.29 0.575 0.574 6.87 0.008 2.5 *Авария Gvtp; Авария Tmin; Авария Qgtp03.08.2022

15.42 1.303 1.302 6.81 0.014 2.5 *Авария Gvtp; Авария Tmin; Авария Qgtp04.08.2022

10.80 0.196 0.196 6.83 0.001 0.4 *Авария Gvtp; Авария Tmin; Авария Qgtp05.08.2022

12.62 0.239 0.239 6.88 0.002 1.9 *Авария Gvtp; Авария Tmin; Авария Qgtp06.08.2022

11.83 0.263 0.263 6.81 0.002 0.9 *Авария Gvtp; Авария Tmin; Авария Qgtp07.08.2022

1.57 0.040 0.040 6.73 0.000 0.1 *Авария Gvtp; Авария Tmin; Авария Qgtp08.08.2022

6.75 0.055 0.055 6.88 0.000 0.2 *Авария Gvtp; Авария Tmin; Авария Qgtp09.08.2022

16.10 0.195 0.195 6.85 0.002 0.5 *Авария Gvtp; Авария Tmin; Авария Qgtp10.08.2022

20.02 2.268 2.261 6.76 0.034 5.6 *Авария Gvtp; Авария Tmin; Авария Qgtp11.08.2022

23.67 0.943 0.939 6.79 0.018 2.2 *Авария Gvtp; Авария Tmin; Авария Qgtp12.08.2022

18.35 0.783 0.781 6.82 0.010 1.8 *Авария Gvtp; Авария Tmin; Авария Qgtp13.08.2022

22.47 0.408 0.407 6.79 0.007 0.7 *Авария Gvtp; Авария Tmin; Авария Qgtp14.08.2022

22.17 3.016 3.008 6.83 0.052 5.8 *Авария Gvtp; Авария Tmin; Авария Qgtp15.08.2022

14.27 3.296 3.294 6.84 0.031 5.9 *Авария Gvtp; Авария Tmin; Авария Qgtp16.08.2022

32.91 3.126 3.103 6.94 0.087 6.1 *Авария Gvtp; Авария Tmin; Авария Qgtp17.08.2022

35.64 5.672 5.627 7.04 0.173 12.9 *Авария Gvtp; Авария Tmin; Авария Qgtp18.08.2022

20.48 3.453 3.444 7.07 0.054 8.1 *Авария Gvtp; Авария Tmin; Авария Qgtp19.08.2022

17.38 4.802 4.795 7.13 0.060 10.3 *Авария Gvtp; Авария Tmin; Авария Qgtp20.08.2022

60.95 8.258 8.073 7.14 0.453 19.4 *Авария Gvtp; Авария Tmin; Авария Tmax; Авария Qgtp21.08.2022

42.63 7.158 7.073 6.99 0.267 17.1 *Авария Gvtp; Авария Tmin; Авария Tmax; Авария Qgtp22.08.2022

65.45 5.708 5.574 7.18 0.338 13.9 *Авария Gvtp; НС V; Авария Tmin; Авария Tmax; НС P; Авария Qgtp23.08.2022

25.85 1.697 1.689 7.25 0.035 5.2 *Авария Gvtp; Авария Tmin; Авария Qgtp24.08.2022

25.51 4.458 4.440 7.27 0.091 9.1 *Авария Gvtp; Авария Tmin; Авария Qgtp25.08.2022

23.94 2.527 2.518 7.34 0.048 5.2 *Авария Gvtp; Авария Tmin; Авария Qgtp26.08.2022

17.79 3.476 3.470 7.35 0.045 8.4 *Авария Gvtp; Авария Tmin; Авария Qgtp27.08.2022

23.53 7.740 7.716 7.31 0.144 13.2 *Авария Gvtp; Авария Tmin; Авария Qgtp28.08.2022

22.37 2.464 2.457 6.94 0.043 6.2 *Авария Gvtp; Авария Tmin; Авария Qgtp29.08.2022

20.95 3.106 3.096 6.77 0.050 8.3 *Авария Gvtp; Авария Tmin; Авария Qgtp30.08.2022

62.92 6.986 6.830 6.78 0.396 11.7 *Авария Gvtp; Авария Tmin; Авария Tmax; Авария Qgtp31.08.2022

Средние:

Итого:

25.13

---

---

90.121

---

89.268

6.96

---

---

2.739

---

200.1

Дата
м3

V1

т

M1

Гкал

Q1

ч

Tраб

3614.909 3557.599 188.537 6828.631.07.2022

3705.030 3646.867 191.276 7028.831.08.2022

Итого: 90.121 89.268 2.739 200.1

Представитель абонента

____________________________

Представитель энергоснабжающей организации

____________________________



Датчик температуры:

Подача: ВЗЛЕТ ТПС SN 410594/1

Обратка: ВЗЛЕТ ТПС SN 410594/2
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223b861f-b4fa-4f4c-aa1e-ff6ef6796da3

Отчет о суточных параметрах
(01.08.2022 0:00:00 - 31.08.2022 0:00:00)

Объект: Пермь г, Коломенская ул, д. 26 (ООО УК "Владимирский")

Прибор: ТСРВ-020(021,022,023,027) Заводской номер: 400555

Точка измерения: ТС1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Двухтрубная закрытая система теплоснабжения с одним расходомером

Дата

21.97 21.57 0.40 0.00 0.00 --- 0.90 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 24.0001.08.2022

21.48 21.09 0.39 0.00 0.00 --- 0.90 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 24.0002.08.2022

21.38 20.94 0.44 0.00 0.00 --- 0.90 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 24.0003.08.2022

21.54 21.07 0.47 0.00 0.00 --- 0.90 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 24.0004.08.2022

21.71 21.22 0.49 0.00 0.00 --- 0.90 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 24.0005.08.2022

21.94 21.46 0.48 0.00 0.00 --- 0.90 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 24.0006.08.2022

22.18 21.67 0.51 0.00 0.00 --- 0.90 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 24.0007.08.2022

22.48 21.98 0.50 0.00 0.00 --- 0.90 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 24.0008.08.2022

22.68 22.17 0.51 0.00 0.00 --- 0.90 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 24.0009.08.2022

22.78 22.38 0.40 0.00 0.00 --- 0.90 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 24.0010.08.2022

21.85 21.40 0.45 0.00 0.00 --- 0.90 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 24.0011.08.2022

20.95 20.48 0.47 0.00 0.00 --- 0.90 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 24.0012.08.2022

20.83 20.52 0.31 0.00 0.00 --- 0.90 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 24.0013.08.2022

20.46 20.05 0.41 0.00 0.00 --- 0.90 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 24.0014.08.2022

20.21 19.83 0.38 0.00 0.00 --- 0.90 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 24.0015.08.2022

20.01 19.60 0.41 0.00 0.00 --- 0.90 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 24.0016.08.2022

19.93 19.58 0.35 0.00 0.00 --- 0.90 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 24.0017.08.2022

19.43 19.15 0.28 0.00 0.00 --- 0.90 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 24.0018.08.2022

19.37 18.95 0.42 0.00 0.00 --- 0.90 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 24.0019.08.2022

19.83 19.33 0.50 0.00 0.00 --- 0.90 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 24.0020.08.2022

20.70 20.19 0.51 0.00 0.00 --- 0.90 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 24.0021.08.2022

21.21 20.64 0.57 0.00 0.00 --- 0.90 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 24.0022.08.2022

21.37 20.79 0.58 0.00 0.00 --- 0.90 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 23.0623.08.2022

21.50 20.96 0.54 0.00 0.00 --- 0.90 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 24.0024.08.2022

21.79 21.29 0.50 0.00 0.00 --- 0.90 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 24.0025.08.2022

21.96 21.49 0.47 0.00 0.00 --- 0.90 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 24.0026.08.2022

21.58 21.21 0.37 0.00 0.00 --- 0.90 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 24.0027.08.2022

21.11 20.64 0.47 0.00 0.00 --- 0.90 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 24.0028.08.2022

21.38 20.97 0.41 0.00 0.00 --- 0.90 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 24.0029.08.2022

21.80 21.31 0.49 0.00 0.00 --- 0.90 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 24.0030.08.2022

21.80 21.43 0.37 0.00 0.00 --- 0.90 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 24.0031.08.2022

Средние:

Итого:

21.26

---

20.82

---

0.45

---

---

0.00

---

0.00

0.00

---

0.90

---

0.50

---

---

0.00

---

0.00

---

0.00

0.00

---

0.20

---

---

743.06

Дата
т

M1

т

M2

ГКал

Q1

ГКал

Q2

ГКал

Q3

217584.41 208960.17 14212.28 0.00 14212.2831.07.2022

217584.41 208960.17 14212.28 0.00 14212.2831.08.2022

Итого: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Представитель абонента

____________________________

Представитель энергоснабжающей организации

____________________________
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223b861f-b4fa-4f4c-aa1e-ff6ef6796da3

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.09.2022 0:00:00 - 08.10.2022 0:00:00)

Объект: Пермь г, Коломенская ул, д. 26 (ООО УК "Владимирский")

Прибор: Карат-30X Заводской номер: 00411021

Точка измерения: Подсистема 1 (Не допущен 14.07.2022); Ресурс: ГВС

Схема измерений: Пользовательская схема узла учета потребителя

Дата

36.10 8.089 8.020 6.78 0.250 16.7 *Авария Gvtp; Авария Tmin; Авария Tmax; Авария Qgtp01.09.2022

31.45 2.484 2.469 6.83 0.065 8.1 *Авария Gvtp; Авария Tmin; Авария Qgtp02.09.2022

8.15 0.268 0.268 6.80 0.001 0.6 *Авария Gvtp; Авария Tmin; Авария Qgtp03.09.2022

11.16 2.170 2.170 6.73 0.014 2.8 *Авария Gvtp; Авария Tmin; Авария Qgtp04.09.2022

14.92 0.673 0.672 6.73 0.007 1.3 *Авария Gvtp; Авария Tmin; Авария Qgtp05.09.2022

29.48 1.115 1.107 6.79 0.027 4.2 *Авария Gvtp; Авария Tmin; Авария Qgtp06.09.2022

27.90 0.929 0.924 6.72 0.021 1.6 *Авария Gvtp; Авария Tmin; Авария Qgtp07.09.2022

13.19 0.666 0.666 6.75 0.006 1.2 *Авария Gvtp; Авария Tmin; Авария Qgtp08.09.2022

14.22 1.420 1.419 6.77 0.013 2.6 *Авария Gvtp; Авария Tmin; Авария Qgtp09.09.2022

14.38 1.127 1.126 6.79 0.011 2.6 *Авария Gvtp; Авария Tmin; Авария Qgtp10.09.2022

14.10 1.571 1.570 6.70 0.014 2.7 *Авария Gvtp; Авария Tmin; Авария Qgtp11.09.2022

11.56 0.758 0.758 6.76 0.005 1.5 *Авария Gvtp; Авария Tmin; Авария Qgtp12.09.2022

13.01 2.155 2.154 6.79 0.017 4.5 *Авария Gvtp; Авария Tmin; Авария Qgtp13.09.2022

12.52 1.630 1.629 6.80 0.012 4.6 *Авария Gvtp; Авария Tmin; Авария Qgtp14.09.2022

10.01 1.715 1.715 6.79 0.009 3.8 *Авария Gvtp; Авария Tmin; Авария Qgtp15.09.2022

17.33 2.572 2.568 6.81 0.032 5.4 *Авария Gvtp; Авария Tmin; Авария Qgtp16.09.2022

17.25 5.202 5.195 6.80 0.064 11.1 *Авария Gvtp; Авария Tmin; Авария Qgtp17.09.2022

17.90 4.324 4.316 6.77 0.056 7.1 *Авария Gvtp; Авария Tmin; Авария Qgtp18.09.2022

16.12 2.970 2.966 6.79 0.033 9.0 *Авария Gvtp; Авария Tmin; Авария Qgtp19.09.2022

11.83 2.386 2.385 6.78 0.016 4.2 *Авария Gvtp; Авария Tmin; Авария Qgtp20.09.2022

16.55 2.889 2.886 6.79 0.034 6.7 *Авария Gvtp; Авария Tmin; Авария Qgtp21.09.2022

17.25 2.394 2.390 6.76 0.029 5.4 *Авария Gvtp; Авария Tmin; Авария Qgtp22.09.2022

13.46 1.531 1.530 6.79 0.013 4.1 *Авария Gvtp; Авария Tmin; Авария Qgtp23.09.2022

19.54 3.197 3.190 6.79 0.047 6.9 *Авария Gvtp; Авария Tmin; Авария Qgtp24.09.2022

24.79 7.456 7.430 6.68 0.147 9.5 *Авария Gvtp; Авария Tmin; Авария Qgtp25.09.2022

23.02 5.952 5.933 6.73 0.107 12.4 *Авария Gvtp; Авария Tmin; Авария Qgtp26.09.2022

13.37 2.374 2.373 6.72 0.020 4.4 *Авария Gvtp; Авария Tmin; Авария Qgtp27.09.2022

9.81 0.334 0.334 6.74 0.002 0.9 *Авария Gvtp; Авария Tmin; Авария Qgtp28.09.2022

10.70 1.005 1.005 6.74 0.006 2.7 *Авария Gvtp; Авария Tmin; Авария Qgtp29.09.2022

7.83 0.226 0.226 6.68 0.001 0.4 *Авария Gvtp; Авария Tmin; Авария Qgtp30.09.2022

8.64 0.024 0.024 6.82 0.000 0.1 *Авария Gvtp; Авария Tmin; Авария Qgtp01.10.2022

8.67 0.746 0.746 6.60 0.003 1.2 *Авария Gvtp; Авария Tmin; Авария Qgtp02.10.2022

7.86 0.182 0.182 6.75 0.001 0.4 *Авария Gvtp; Авария Tmin; Авария Qgtp03.10.2022

8.52 0.458 0.458 6.79 0.002 1.2 *Авария Gvtp; Авария Tmin; Авария Qgtp04.10.2022

13.59 0.808 0.807 6.74 0.007 1.5 *Авария Gvtp; Авария Tmin; Авария Qgtp05.10.2022

7.35 0.728 0.728 6.80 0.002 1.2 *Авария Gvtp; Авария Tmin; Авария Qgtp06.10.2022

7.33 1.124 1.124 6.76 0.003 2.0 *Авария Gvtp; Авария Tmin; Авария Qgtp07.10.2022

--- --- --- --- --- ---08.10.2022

Средние:

Итого:

15.16

---

---

75.652

---

75.462

6.76

---

---

1.096

---

156.0

Дата
м3

V1

т

M1

Гкал

Q1

ч

Tраб

3705.030 3646.867 191.276 7028.831.08.2022

3780.682 3722.329 192.372 7184.807.10.2022

Итого: 75.652 75.462 1.096 156.0

Представитель абонента

____________________________

Представитель энергоснабжающей организации

____________________________



Датчик температуры:

Подача: ВЗЛЕТ ТПС SN 410594/1

Обратка: ВЗЛЕТ ТПС SN 410594/2

°C
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°C

t2

°C

dt

т

M1

т

M2

т

%
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ГКал
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°C
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МПа
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ч

TWork
NS

223b861f-b4fa-4f4c-aa1e-ff6ef6796da3

Отчет о суточных параметрах
(01.09.2022 0:00:00 - 08.10.2022 0:00:00)

Объект: Пермь г, Коломенская ул, д. 26 (ООО УК "Владимирский")

Прибор: ТСРВ-020(021,022,023,027) Заводской номер: 400555

Точка измерения: ТС1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Двухтрубная закрытая система теплоснабжения с одним расходомером

Дата

21.38 21.03 0.35 0.00 0.00 --- 0.90 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 24.0001.09.2022

21.20 20.81 0.39 0.00 0.00 --- 0.90 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 24.0002.09.2022

19.43 18.84 0.59 0.00 0.00 --- 0.90 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 24.0003.09.2022

17.89 17.23 0.66 0.00 0.00 --- 0.90 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 24.0004.09.2022

17.41 16.99 0.42 0.00 0.00 --- 0.90 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 24.0005.09.2022

16.89 16.68 0.21 0.00 0.00 --- 0.90 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 24.0006.09.2022

16.53 16.14 0.39 0.00 0.00 --- 0.90 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 24.0007.09.2022

16.29 15.82 0.47 0.00 0.00 --- 0.90 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 24.0008.09.2022

16.25 15.83 0.42 0.00 0.00 --- 0.90 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 24.0009.09.2022

15.86 15.46 0.40 0.00 0.00 --- 0.90 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 24.0010.09.2022

15.93 15.46 0.47 0.00 0.00 --- 0.90 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 24.0011.09.2022

16.13 15.78 0.35 0.00 0.00 --- 0.90 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 24.0012.09.2022

16.43 15.97 0.46 0.00 0.00 --- 0.90 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 24.0013.09.2022

16.51 16.21 0.30 0.00 0.00 --- 0.90 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 24.0014.09.2022

16.84 16.60 0.24 0.00 0.00 --- 0.90 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 24.0015.09.2022

16.89 16.74 0.15 0.00 0.00 --- 0.90 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 24.0016.09.2022

17.12 16.84 0.28 0.00 0.00 --- 0.90 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 24.0017.09.2022

17.33 17.05 0.28 0.00 0.00 --- 0.90 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 24.0018.09.2022

17.75 17.43 0.32 0.00 0.00 --- 0.90 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 24.0019.09.2022

18.28 18.06 0.22 0.00 0.00 --- 0.90 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 24.0020.09.2022

18.08 17.75 0.33 0.00 0.00 --- 0.90 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 24.0021.09.2022

17.76 17.59 0.17 0.00 0.00 --- 0.90 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 24.0022.09.2022

18.03 19.76 -1.73 0.00 0.00 --- 0.90 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 15.6723.09.2022

18.27 18.03 0.24 0.00 0.00 --- 0.90 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 24.0024.09.2022

16.95 16.47 0.48 0.00 0.00 --- 0.90 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 24.0025.09.2022

33.97 30.61 3.36 140.97 140.67 0.21 0.90 0.50 0.49 0.00 0.49 0.00 0.20 23.9126.09.2022

43.69 38.24 5.45 495.08 493.59 0.30 0.90 0.50 2.73 0.00 2.73 0.00 0.20 24.0027.09.2022

50.73 43.16 7.57 433.66 433.08 0.13 0.90 0.50 3.31 0.00 3.31 0.00 0.20 24.0028.09.2022

48.04 39.93 8.11 355.47 355.53 -0.02 0.90 0.50 2.91 0.00 2.91 0.00 0.20 24.0029.09.2022

49.19 40.83 8.36 354.92 355.19 -0.07 0.90 0.50 2.99 0.00 2.99 0.00 0.20 24.0030.09.2022

44.32 37.91 6.41 354.72 355.11 -0.11 0.90 0.50 2.30 0.00 2.30 0.00 0.20 24.0001.10.2022

38.16 33.86 4.30 354.55 355.09 -0.15 0.90 0.50 1.55 0.00 1.55 0.00 0.20 24.0002.10.2022

36.87 32.82 4.05 354.56 355.19 -0.18 0.90 0.50 1.46 0.00 1.46 0.00 0.20 24.0003.10.2022

37.07 33.01 4.06 353.73 354.36 -0.18 0.90 0.50 1.46 0.00 1.46 0.00 0.20 24.0004.10.2022

36.82 32.81 4.01 353.31 354.00 -0.19 0.90 0.50 1.44 0.00 1.44 0.00 0.20 24.0005.10.2022

41.87 36.06 5.81 353.08 353.73 -0.19 0.90 0.50 2.08 0.00 2.08 0.00 0.20 24.0006.10.2022

41.98 36.37 5.61 353.17 353.83 -0.19 0.90 0.50 2.01 0.00 2.01 0.00 0.20 24.0007.10.2022

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---08.10.2022

Средние:

Итого:

25.41

---

23.41

---

2.00

---

---

4257.22

---

4259.38

-0.02

---

0.90

---

0.50

---

---

24.73

---

0.00

---

24.73

0.00

---

0.20

---

---

879.58

Дата
т

M1

т

M2

ГКал

Q1

ГКал

Q2

ГКал

Q3

217584.41 208960.17 14212.28 0.00 14212.2831.08.2022

221841.63 213219.55 14237.01 0.00 14237.0107.10.2022

Итого: 4257.22 4259.38 24.73 0.00 24.73

Представитель абонента

____________________________

Представитель энергоснабжающей организации

____________________________



°C

t1

м3

V1

т

M1

кгс/см2

P1

Гкал

Q1

ч

Tраб
NS BigNSCodes

223b861f-b4fa-4f4c-aa1e-ff6ef6796da3

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.10.2022 0:00:00 - 31.10.2022 0:00:00)

Объект: Пермь г, Коломенская ул, д. 26 (ООО УК "Владимирский")

Прибор: Карат-30X Заводской номер: 00411021

Точка измерения: Подсистема 1 (Не допущен 14.07.2022); Ресурс: ГВС

Схема измерений: Пользовательская схема узла учета потребителя

Дата

8.64 0.024 0.024 6.82 0.000 0.1 *Авария Gvtp; Авария Tmin; Авария Qgtp01.10.2022

8.67 0.746 0.746 6.60 0.003 1.2 *Авария Gvtp; Авария Tmin; Авария Qgtp02.10.2022

7.86 0.182 0.182 6.75 0.001 0.4 *Авария Gvtp; Авария Tmin; Авария Qgtp03.10.2022

8.52 0.458 0.458 6.79 0.002 1.2 *Авария Gvtp; Авария Tmin; Авария Qgtp04.10.2022

13.59 0.808 0.807 6.74 0.007 1.5 *Авария Gvtp; Авария Tmin; Авария Qgtp05.10.2022

7.35 0.728 0.728 6.80 0.002 1.2 *Авария Gvtp; Авария Tmin; Авария Qgtp06.10.2022

7.33 1.124 1.124 6.76 0.003 2.0 *Авария Gvtp; Авария Tmin; Авария Qgtp07.10.2022

12.12 3.147 3.145 6.71 0.023 3.9 *Авария Gvtp; Авария Tmin; Авария Qgtp08.10.2022

16.82 8.260 8.249 6.64 0.098 6.6 *Авария Gvtp; Авария Tmin; Авария Qgtp09.10.2022

21.51 18.207 18.161 6.65 0.301 17.3 *Авария Gvtp; Авария Tmin; Авария Qgtp10.10.2022

24.18 9.182 9.152 6.72 0.176 18.5 *Авария Gvtp; Авария Tmin; Авария Qgtp11.10.2022

23.44 11.905 11.872 6.73 0.220 20.8 *Авария Gvtp; Авария Tmin; Авария Qgtp12.10.2022

39.89 12.303 12.193 6.74 0.426 22.6 *Авария Gvtp; Авария Tmin; Авария Qgtp13.10.2022

32.56 11.583 11.516 6.65 0.318 22.0 *Авария Gvtp; Авария Tmin; Авария Qgtp14.10.2022

26.70 12.007 11.959 6.75 0.260 19.5 *Авария Gvtp; Авария Tmin; Авария Qgtp15.10.2022

27.94 15.144 15.082 6.67 0.347 20.8 *Авария Gvtp; Авария Tmin; Авария Qgtp16.10.2022

17.93 7.106 7.096 6.74 0.092 13.2 *Авария Gvtp; Авария Tmin; Авария Qgtp17.10.2022

8.38 1.088 1.088 6.77 0.004 1.7 *Авария Gvtp; Авария Tmin; Авария Qgtp18.10.2022

16.16 6.406 6.399 6.73 0.072 9.9 *Авария Gvtp; Авария Tmin; Авария Qgtp19.10.2022

18.82 10.126 10.109 6.71 0.141 17.4 *Авария Gvtp; Авария Tmin; Авария Qgtp20.10.2022

15.20 4.834 4.829 6.73 0.050 9.6 *Авария Gvtp; Авария Tmin; Авария Qgtp21.10.2022

19.85 8.796 8.780 6.70 0.131 15.7 *Авария Gvtp; Авария Tmin; Авария Qgtp22.10.2022

13.23 2.657 2.655 6.66 0.022 5.2 *Авария Gvtp; Авария Tmin; Авария Qgtp23.10.2022

9.82 0.153 0.153 6.64 0.001 0.3 *Авария Gvtp; Авария Tmin; Авария Qgtp24.10.2022

12.19 2.700 2.699 6.72 0.020 6.0 *Авария Gvtp; Авария Tmin; Авария Qgtp25.10.2022

5.88 0.065 0.065 6.78 0.000 0.3 *Авария Gvtp; Авария Tmin; Авария Qgtp26.10.2022

5.10 0.041 0.041 6.67 0.000 0.1 *Авария Gvtp; Авария Tmin; Авария Qgtp27.10.2022

11.57 0.033 0.033 6.73 0.000 0.1 *Авария Gvtp; Авария Tmin; Авария Qgtp28.10.2022

0.00 0.000 0.000 0.00 0.000 0.0 *Авария Gvtp; Авария Tmin; Авария Qgtp29.10.2022

0.00 0.000 0.000 0.00 0.000 0.0 *Авария Gvtp; Авария Tmin; Авария Qgtp30.10.2022

59.83 0.343 0.335 6.47 0.018 0.5 *Авария Gvtp; Авария Tmin; Авария Tmax; Авария Qgtp31.10.2022

Средние:

Итого:

16.16

---

---

150.156

---

149.683

6.28

---

---

2.736

---

239.5

Дата
м3

V1

т

M1

Гкал

Q1

ч

Tраб

3776.612 3718.259 192.356 7177.330.09.2022

3926.768 3867.943 195.092 7416.831.10.2022

Итого: 150.156 149.684 2.736 239.5

Представитель абонента

____________________________

Представитель энергоснабжающей организации

____________________________



Датчик температуры:

Подача: ВЗЛЕТ ТПС SN 410594/1

Обратка: ВЗЛЕТ ТПС SN 410594/2

°C

t1

°C

t2

°C

dt

т

M1

т

M2

т

%

МПа

P1

МПа

P2

ГКал

Q1

ГКал

Q2

ГКал

Q3

°C

tsw

МПа

Pcw

ч

TWork
NS

223b861f-b4fa-4f4c-aa1e-ff6ef6796da3

Отчет о суточных параметрах
(01.10.2022 0:00:00 - 31.10.2022 0:00:00)

Объект: Пермь г, Коломенская ул, д. 26 (ООО УК "Владимирский")

Прибор: ТСРВ-020(021,022,023,027) Заводской номер: 400555

Точка измерения: ТС1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Двухтрубная закрытая система теплоснабжения с одним расходомером

Дата

44.32 37.91 6.41 354.72 355.11 -0.11 0.90 0.50 2.30 0.00 2.30 0.00 0.20 24.0001.10.2022

38.16 33.86 4.30 354.55 355.09 -0.15 0.90 0.50 1.55 0.00 1.55 0.00 0.20 24.0002.10.2022

36.87 32.82 4.05 354.56 355.19 -0.18 0.90 0.50 1.46 0.00 1.46 0.00 0.20 24.0003.10.2022

37.07 33.01 4.06 353.73 354.36 -0.18 0.90 0.50 1.46 0.00 1.46 0.00 0.20 24.0004.10.2022

36.82 32.81 4.01 353.31 354.00 -0.19 0.90 0.50 1.44 0.00 1.44 0.00 0.20 24.0005.10.2022

41.87 36.06 5.81 353.08 353.73 -0.19 0.90 0.50 2.08 0.00 2.08 0.00 0.20 24.0006.10.2022

41.98 36.37 5.61 353.17 353.83 -0.19 0.90 0.50 2.01 0.00 2.01 0.00 0.20 24.0007.10.2022

42.04 36.33 5.71 353.14 353.91 -0.22 0.90 0.50 2.04 0.00 2.04 0.00 0.20 24.0008.10.2022

42.09 36.43 5.66 353.03 353.80 -0.22 0.90 0.50 2.03 0.00 2.03 0.00 0.20 24.0009.10.2022

42.17 36.52 5.65 352.89 353.52 -0.18 0.90 0.50 2.02 0.00 2.02 0.00 0.20 24.0010.10.2022

41.30 35.95 5.35 352.95 353.69 -0.21 0.90 0.50 1.92 0.00 1.92 0.00 0.20 24.0011.10.2022

41.00 35.64 5.36 352.69 353.42 -0.21 0.90 0.50 1.92 0.00 1.92 0.00 0.20 24.0012.10.2022

38.88 34.33 4.55 352.13 352.86 -0.21 0.90 0.50 1.63 0.00 1.63 0.00 0.20 24.0013.10.2022

41.94 36.18 5.76 351.78 352.56 -0.22 0.90 0.50 2.05 0.00 2.05 0.00 0.20 24.0014.10.2022

42.01 36.25 5.76 351.80 352.61 -0.23 0.90 0.50 2.05 0.00 2.05 0.00 0.20 24.0015.10.2022

41.83 36.01 5.82 351.33 352.23 -0.26 0.90 0.50 2.07 0.00 2.07 0.00 0.20 24.0016.10.2022

42.06 36.17 5.89 351.09 352.03 -0.27 0.90 0.50 2.10 0.00 2.10 0.00 0.20 24.0017.10.2022

42.12 36.11 6.01 351.05 352.00 -0.27 0.90 0.50 2.13 0.00 2.13 0.00 0.20 24.0018.10.2022

43.83 37.12 6.71 350.47 351.41 -0.27 0.90 0.50 2.37 0.00 2.37 0.00 0.20 23.9919.10.2022

46.78 39.03 7.75 349.53 350.55 -0.29 0.90 0.50 2.73 0.00 2.73 0.00 0.20 24.0020.10.2022

49.14 40.53 8.61 350.06 351.14 -0.31 0.90 0.50 3.04 0.00 3.04 0.00 0.20 24.0021.10.2022

50.65 41.48 9.17 349.81 350.91 -0.31 0.90 0.50 3.23 0.00 3.23 0.00 0.20 24.0022.10.2022

51.80 42.25 9.55 349.48 350.63 -0.33 0.90 0.50 3.36 0.00 3.36 0.00 0.20 24.0023.10.2022

49.52 40.90 8.62 349.61 350.78 -0.33 0.90 0.50 3.04 0.00 3.04 0.00 0.20 24.0024.10.2022

51.18 41.85 9.33 349.52 350.53 -0.29 0.90 0.50 3.28 0.00 3.28 0.00 0.20 24.0025.10.2022

52.64 42.88 9.76 349.56 350.64 -0.31 0.90 0.50 3.43 0.00 3.43 0.00 0.20 24.0026.10.2022

51.76 42.30 9.46 349.92 350.84 -0.26 0.90 0.50 3.33 0.00 3.33 0.00 0.20 24.0027.10.2022

50.85 41.53 9.32 350.50 351.72 -0.35 0.90 0.50 3.29 0.00 3.29 0.00 0.20 24.0028.10.2022

50.39 41.33 9.06 350.63 351.72 -0.31 0.90 0.50 3.20 0.00 3.20 0.00 0.20 24.0029.10.2022

51.05 41.77 9.28 365.16 366.31 -0.32 0.90 0.50 3.41 0.00 3.41 0.00 0.20 24.0030.10.2022

51.05 41.83 9.22 350.50 351.58 -0.31 0.90 0.50 3.25 0.00 3.25 0.00 0.20 24.0031.10.2022

Средние:

Итого:

44.68

---

37.86

---

6.83

---

---

10915.75

---

10942.69

-0.25

---

0.90

---

0.50

---

---

75.22

---

0.00

---

75.22

0.00

---

0.20

---

---

743.99

Дата
т

M1

т

M2

ГКал

Q1

ГКал

Q2

ГКал

Q3

219364.50 210738.23 14224.71 0.00 14224.7130.09.2022

230280.25 221680.92 14299.94 0.00 14299.9431.10.2022

Итого: 10915.75 10942.69 75.22 0.00 75.22

Представитель абонента

____________________________

Представитель энергоснабжающей организации

____________________________



°C

t1

м3

V1

т

M1

кгс/см2

P1

Гкал

Q1

ч

Tраб
NS BigNSCodes

223b861f-b4fa-4f4c-aa1e-ff6ef6796da3

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.11.2022 0:00:00 - 30.11.2022 0:00:00)

Объект: Пермь г, Коломенская ул, д. 26 (ООО УК "Владимирский")

Прибор: Карат-30X Заводской номер: 00411021

Точка измерения: Подсистема 1 (Не допущен 14.07.2022); Ресурс: ГВС

Схема измерений: Пользовательская схема узла учета потребителя

Дата

11.55 0.034 0.034 6.76 0.000 0.1 *Авария Gvtp; Авария Tmin; Авария Qgtp01.11.2022

13.49 0.053 0.053 6.64 0.000 0.1 *Авария Gvtp; Авария Tmin; Авария Qgtp02.11.2022

15.53 0.980 0.979 6.71 0.010 2.0 *Авария Gvtp; Авария Tmin; Авария Qgtp03.11.2022

20.66 5.102 5.090 6.75 0.080 9.3 *Авария Gvtp; Авария Tmin; Авария Qgtp04.11.2022

24.01 0.583 0.580 6.77 0.011 2.8 *Авария Gvtp; Авария Tmin; Авария Qgtp05.11.2022

14.97 2.534 2.532 6.59 0.025 2.8 *Авария Gvtp; Авария Tmin; Авария Qgtp06.11.2022

17.63 3.054 3.049 6.66 0.039 4.9 *Авария Gvtp; Авария Tmin; Авария Qgtp07.11.2022

14.03 1.921 1.920 6.72 0.017 3.6 *Авария Gvtp; Авария Tmin; Авария Qgtp08.11.2022

11.35 0.940 0.940 6.72 0.006 2.0 *Авария Gvtp; Авария Tmin; Авария Qgtp09.11.2022

21.35 1.833 1.827 6.71 0.030 4.1 *Авария Gvtp; Авария Tmin; Авария Tmax; Авария Qgtp10.11.2022

27.49 4.179 4.158 6.73 0.094 9.2 *Авария Gvtp; Авария Tmin; Авария Tmax; Авария Qgtp11.11.2022

25.38 4.105 4.088 6.70 0.084 8.9 *Авария Gvtp; Авария Tmin; Авария Qgtp12.11.2022

36.29 9.161 9.082 6.63 0.285 13.2 *Авария Gvtp; Авария Tmin; Авария Qgtp13.11.2022

44.82 9.414 9.300 6.73 0.371 20.5 *Авария Gvtp; Авария Tmin; Авария Tmax; Авария Qgtp14.11.2022

45.08 9.672 9.556 5.84 0.383 21.4 *Авария Gvtp; Авария Tmin; Авария Tmax; Авария Qgtp15.11.2022

43.17 9.318 9.218 6.76 0.352 20.9 *Авария Gvtp; Авария Tmin; Авария Tmax; Авария Qgtp16.11.2022

55.23 9.144 8.982 6.78 0.452 20.6 *Авария Gvtp; Авария Tmin; Авария Tmax; Авария Qgtp17.11.2022

56.76 9.293 9.121 6.78 0.473 21.4 *Авария Gvtp; Авария Tmin; Авария Tmax; Авария Qgtp18.11.2022

32.39 6.103 6.059 6.76 0.166 15.2 *Авария Gvtp; Авария Tmin; Авария Tmax; Авария Qgtp19.11.2022

64.76 11.229 10.974 6.71 0.657 22.3 *Авария Gvtp; Авария Tmin; Авария Tmax; Авария Qgtp20.11.2022

68.70 9.414 9.182 6.77 0.586 22.9 *Авария Gvtp; Авария Tmin; Авария Tmax; Авария Qgtp21.11.2022

90.72 8.376 8.054 6.75 0.692 19.7 *Авария Gvtp; Авария Tmin; Авария Tmax; Авария Qgtp22.11.2022

89.08 9.170 8.835 6.72 0.744 21.3 *Авария Gvtp; Авария Tmin; Авария Tmax; Авария Qgtp23.11.2022

87.61 11.401 10.995 6.71 0.910 22.2 *Авария Gvtp; Авария Tmin; Авария Tmax; Авария Qgtp24.11.2022

59.53 7.419 7.262 6.43 0.397 16.9 *Авария Gvtp; Авария Tmin; Авария Tmax; Авария Qgtp25.11.2022

67.65 10.275 10.022 6.72 0.629 20.8 *Авария Gvtp; Авария Tmin; Авария Tmax; Авария Qgtp26.11.2022

76.61 9.907 9.606 6.67 0.689 20.1 *Авария Gvtp; Авария Tmin; Авария Tmax; Авария Qgtp27.11.2022

107.98 6.535 6.213 6.72 0.641 14.4 *Авария Gvtp; Авария Tmin; Авария Tmax; Авария Qgtp28.11.2022

87.79 7.732 7.445 6.72 0.618 18.5 *Авария Gvtp; Авария Tmin; Авария Tmax; Авария Qgtp29.11.2022

111.94 5.749 5.449 6.72 0.584 11.9 *Авария Gvtp; Авария Tmax; Авария Qgtp30.11.2022

Средние:

Итого:

48.12

---

---

184.630

---

180.603

6.68

---

---

10.028

---

393.7

Дата
м3

V1

т

M1

Гкал

Q1

ч

Tраб

3926.768 3867.943 195.092 7416.831.10.2022

4111.398 4048.545 205.120 7810.630.11.2022

Итого: 184.630 180.602 10.028 393.7

Представитель абонента

____________________________

Представитель энергоснабжающей организации

____________________________



Датчик температуры:

Подача: ВЗЛЕТ ТПС SN 410594/1

Обратка: ВЗЛЕТ ТПС SN 410594/2

°C

t1

°C

t2

°C

dt

т

M1

т

M2

т

%

МПа

P1

МПа

P2

ГКал

Q1

ГКал

Q2

ГКал

Q3

°C

tsw

МПа

Pcw

ч

TWork
NS

223b861f-b4fa-4f4c-aa1e-ff6ef6796da3

Отчет о суточных параметрах
(01.11.2022 0:00:00 - 30.11.2022 0:00:00)

Объект: Пермь г, Коломенская ул, д. 26 (ООО УК "Владимирский")

Прибор: ТСРВ-020(021,022,023,027) Заводской номер: 400555

Точка измерения: ТС1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Двухтрубная закрытая система теплоснабжения с одним расходомером

Дата

50.63 41.62 9.01 350.56 351.63 -0.30 0.90 0.50 3.18 0.00 3.18 0.00 0.20 24.0001.11.2022

50.76 41.63 9.13 350.55 351.67 -0.32 0.90 0.50 3.22 0.00 3.22 0.00 0.20 24.0002.11.2022

50.61 41.57 9.04 350.55 351.67 -0.32 0.90 0.50 3.19 0.00 3.19 0.00 0.20 24.0003.11.2022

51.84 42.22 9.62 350.36 351.47 -0.32 0.90 0.50 3.39 0.00 3.39 0.00 0.20 24.0004.11.2022

51.97 42.33 9.64 350.30 351.42 -0.32 0.90 0.50 3.40 0.00 3.40 0.00 0.20 24.0005.11.2022

51.99 42.22 9.77 350.50 351.61 -0.32 0.90 0.50 3.44 0.00 3.44 0.00 0.20 24.0006.11.2022

49.42 40.64 8.78 350.91 352.13 -0.35 0.90 0.50 3.10 0.00 3.10 0.00 0.20 24.0007.11.2022

50.45 40.92 9.53 349.80 351.03 -0.35 0.90 0.50 3.36 0.00 3.36 0.00 0.20 24.0008.11.2022

51.98 42.10 9.88 349.02 350.19 -0.34 0.90 0.50 3.47 0.00 3.47 0.00 0.20 24.0009.11.2022

51.29 41.92 9.37 349.11 350.22 -0.32 0.90 0.50 3.29 0.00 3.29 0.00 0.20 24.0010.11.2022

52.12 42.56 9.56 349.11 350.22 -0.32 0.90 0.50 3.36 0.00 3.36 0.00 0.20 24.0011.11.2022

52.37 42.88 9.49 349.11 350.17 -0.30 0.90 0.50 3.34 0.00 3.34 0.00 0.20 24.0012.11.2022

52.01 42.59 9.42 349.16 350.19 -0.29 0.90 0.50 3.31 0.00 3.31 0.00 0.20 24.0013.11.2022

55.46 44.29 11.17 348.72 349.92 -0.34 0.90 0.50 3.92 0.00 3.92 0.00 0.20 24.0014.11.2022

63.32 49.10 14.22 347.98 349.30 -0.38 0.90 0.50 4.97 0.00 4.97 0.00 0.20 24.0015.11.2022

67.53 51.79 15.74 347.50 348.73 -0.35 0.90 0.50 5.49 0.00 5.49 0.00 0.20 24.0016.11.2022

72.67 54.97 17.70 346.92 348.17 -0.36 0.90 0.50 6.16 0.00 6.16 0.00 0.20 24.0017.11.2022

74.97 56.65 18.32 346.66 347.84 -0.34 0.90 0.50 6.37 0.00 6.37 0.00 0.20 24.0018.11.2022

73.84 55.99 17.85 346.70 347.95 -0.36 0.90 0.50 6.21 0.00 6.21 0.00 0.20 24.0019.11.2022

72.69 55.29 17.40 346.59 347.81 -0.35 0.90 0.50 6.05 0.00 6.05 0.00 0.20 24.0020.11.2022

71.78 54.75 17.03 346.89 348.19 -0.37 0.90 0.50 5.93 0.00 5.93 0.00 0.20 24.0021.11.2022

62.32 49.25 13.07 348.03 349.20 -0.34 0.90 0.50 4.57 0.00 4.57 0.00 0.20 24.0022.11.2022

59.15 46.44 12.71 348.45 349.73 -0.37 0.90 0.50 4.45 0.00 4.45 0.00 0.20 24.0023.11.2022

64.05 49.55 14.50 348.09 349.41 -0.38 0.90 0.50 5.07 0.00 5.07 0.00 0.20 24.0024.11.2022

68.53 51.95 16.58 339.72 341.05 -0.39 0.90 0.50 5.65 0.00 5.65 0.00 0.20 24.0025.11.2022

68.88 52.10 16.78 338.38 339.66 -0.38 0.90 0.50 5.70 0.00 5.70 0.00 0.20 24.0026.11.2022

69.26 52.51 16.75 338.05 339.28 -0.36 0.90 0.50 5.68 0.00 5.68 0.00 0.20 24.0027.11.2022

68.32 52.08 16.24 338.20 339.39 -0.35 0.90 0.50 5.52 0.00 5.52 0.00 0.20 24.0028.11.2022

71.35 53.75 17.60 337.86 339.06 -0.36 0.90 0.50 5.97 0.00 5.97 0.00 0.20 24.0029.11.2022

67.59 51.80 15.79 338.14 339.19 -0.31 0.90 0.50 5.36 0.00 5.36 0.00 0.20 24.0030.11.2022

Средние:

Итого:

60.64

---

47.58

---

13.06

---

---

10401.91

---

10437.50

-0.34

---

0.90

---

0.50

---

---

136.14

---

0.00

---

136.14

0.00

---

0.20

---

---

720.00

Дата
т

M1

т

M2

ГКал

Q1

ГКал

Q2

ГКал

Q3

230280.25 221680.92 14299.94 0.00 14299.9431.10.2022

240682.16 232118.42 14436.08 0.00 14436.0830.11.2022

Итого: 10401.91 10437.50 136.14 0.00 136.14

Представитель абонента

____________________________

Представитель энергоснабжающей организации

____________________________


