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223b861f-b4fa-4f4c-aa1e-ff6ef6796da3

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.12.2023 0:00:00 - 31.12.2023 0:00:00)

Объект: Пермь г, Коломенская ул, д. 26 (ООО УК "Владимирский")

Прибор: Карат-30X Заводской номер: 00411021

Точка измерения: Подсистема 1; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Пользовательская схема узла учета потребителя

Дата

58.87 10.477 10.311 6.66 0.556 24.0 Ok01.12.2023

60.60 12.498 12.288 6.64 0.684 24.0 Ok02.12.2023

58.09 11.800 11.616 5.04 0.617 24.0 Ok03.12.2023

59.07 11.173 10.994 6.40 0.595 24.0 Ok04.12.2023

61.17 9.741 9.574 6.10 0.538 24.0 Ok05.12.2023

59.26 11.376 11.193 6.25 0.607 24.0 Ok06.12.2023

60.81 11.613 11.417 6.19 0.638 24.0 Ok07.12.2023

59.74 11.615 11.425 6.62 0.626 24.0 Ok08.12.2023

60.70 14.173 13.935 6.59 0.777 24.0 Ok09.12.2023

61.05 13.093 12.870 6.53 0.722 24.0 Ok10.12.2023

62.70 12.811 12.582 6.35 0.726 24.0 Ok11.12.2023

61.17 11.947 11.742 6.58 0.660 24.0 Ok12.12.2023

62.11 12.268 12.053 6.59 0.689 24.0 Ok13.12.2023

62.11 11.691 11.486 6.62 0.656 24.0 Ok14.12.2023

62.16 12.283 12.067 6.62 0.690 24.0 Ok15.12.2023

62.22 11.782 11.574 6.58 0.663 24.0 Ok16.12.2023

62.59 14.771 14.508 6.51 0.836 24.0 Ok17.12.2023

62.17 10.654 10.466 6.58 0.599 24.0 Ok18.12.2023

62.46 11.422 11.219 6.60 0.645 24.0 Ok19.12.2023

61.40 12.043 11.836 6.58 0.668 24.0 Ok20.12.2023

60.81 11.975 11.773 6.57 0.657 24.0 Ok21.12.2023

61.44 12.046 11.839 6.59 0.669 24.0 Ok22.12.2023

60.06 11.176 10.992 6.60 0.606 24.0 Ok23.12.2023

63.77 13.518 13.268 6.52 0.780 24.0 Ok24.12.2023

63.05 11.164 10.962 6.60 0.637 24.0 Ok25.12.2023

63.17 10.212 10.027 6.61 0.584 24.0 Ok26.12.2023

63.44 10.513 10.321 6.56 0.603 24.0 Ok27.12.2023

62.78 10.842 10.648 6.34 0.616 24.0 Ok28.12.2023

62.78 10.886 10.691 6.71 0.618 24.0 Ok29.12.2023

62.15 14.335 14.083 6.64 0.805 24.0 Ok30.12.2023

62.28 16.460 16.169 6.53 0.927 24.0 Ok31.12.2023

Средние:

Итого:

61.49

---

---

372.358

---

365.927

6.48

---

---

20.691

---

744.0

Дата
м3

V1

т

M1

Гкал

Q1

ч

Tраб

7550.542 7427.806 393.214 15587.030.11.2023

7922.900 7793.733 413.905 16331.031.12.2023

Итого: 372.358 365.927 20.691 744.0

Представитель абонента

____________________________

Представитель энергоснабжающей организации

____________________________



Датчик температуры:

Подача: ВЗЛЕТ ТПС SN 410594/1

Обратка: ВЗЛЕТ ТПС SN 410594/2
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223b861f-b4fa-4f4c-aa1e-ff6ef6796da3

Отчет о суточных параметрах
(01.12.2023 0:00:00 - 31.12.2023 0:00:00)

Объект: Пермь г, Коломенская ул, д. 26 (ООО УК "Владимирский")

Прибор: ТСРВ-020(021,022,023,027) Заводской номер: 400555

Точка измерения: ТС1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Двухтрубная закрытая система теплоснабжения с одним расходомером

Дата

58.03 46.77 11.26 375.50 376.81 -0.35 0.90 0.50 4.25 0.00 4.25 0.00 0.20 24.0001.12.2023

59.59 47.82 11.77 375.47 376.78 -0.35 0.90 0.50 4.44 0.00 4.44 0.00 0.20 24.0002.12.2023

62.18 49.50 12.68 375.50 376.84 -0.36 0.90 0.50 4.79 0.00 4.79 0.00 0.20 24.0003.12.2023

61.77 48.56 13.21 302.47 303.88 -0.46 0.90 0.50 4.01 0.00 4.01 0.00 0.20 22.7204.12.2023

66.26 50.42 15.84 290.69 291.94 -0.43 0.90 0.50 4.62 0.00 4.62 0.00 0.20 24.0005.12.2023

75.48 57.43 18.05 372.31 374.03 -0.46 0.90 0.50 6.75 0.00 6.75 0.00 0.20 24.0006.12.2023

77.09 58.56 18.53 372.81 374.72 -0.51 0.90 0.50 6.94 0.00 6.94 0.00 0.20 24.0007.12.2023

75.05 57.15 17.90 373.09 375.13 -0.54 0.90 0.50 6.70 0.00 6.70 0.00 0.20 24.0008.12.2023

77.66 58.66 19.00 372.47 374.66 -0.59 0.90 0.50 7.11 0.00 7.11 0.00 0.20 24.0009.12.2023

77.36 58.52 18.84 372.34 374.66 -0.62 0.90 0.50 7.04 0.00 7.04 0.00 0.20 24.0010.12.2023

77.59 58.87 18.72 372.22 374.66 -0.65 0.90 0.50 7.00 0.00 7.00 0.00 0.20 24.0011.12.2023

76.52 58.03 18.49 372.28 374.81 -0.68 0.90 0.50 6.91 0.00 6.91 0.00 0.20 24.0012.12.2023

77.27 58.63 18.64 371.72 374.31 -0.70 0.90 0.50 6.96 0.00 6.96 0.00 0.20 24.0013.12.2023

73.42 56.91 16.51 383.28 385.72 -0.63 0.90 0.50 6.35 0.00 6.35 0.00 0.20 24.0014.12.2023

68.91 53.94 14.97 374.00 376.16 -0.57 0.90 0.50 5.62 0.00 5.62 0.00 0.20 24.0015.12.2023

65.41 51.62 13.79 374.53 376.69 -0.57 0.90 0.50 5.19 0.00 5.19 0.00 0.20 24.0016.12.2023

65.85 51.86 13.99 374.44 376.59 -0.57 0.90 0.50 5.26 0.00 5.26 0.00 0.20 24.0017.12.2023

62.91 50.09 12.82 374.81 376.91 -0.56 0.90 0.50 4.83 0.00 4.83 0.00 0.20 24.0018.12.2023

57.09 46.50 10.59 375.31 377.34 -0.54 0.90 0.50 4.00 0.00 4.00 0.00 0.20 24.0019.12.2023

52.23 43.16 9.07 375.88 377.81 -0.51 0.90 0.50 3.43 0.00 3.43 0.00 0.20 24.0020.12.2023

49.47 41.29 8.18 376.16 378.06 -0.51 0.90 0.50 3.10 0.00 3.10 0.00 0.20 24.0021.12.2023

49.01 40.91 8.10 376.22 378.06 -0.49 0.90 0.50 3.07 0.00 3.07 0.00 0.20 24.0022.12.2023

51.93 42.74 9.19 376.00 377.81 -0.48 0.90 0.50 3.48 0.00 3.48 0.00 0.20 24.0023.12.2023

54.81 44.63 10.18 375.78 377.59 -0.48 0.90 0.50 3.85 0.00 3.85 0.00 0.20 24.0024.12.2023

54.60 44.57 10.03 375.66 377.50 -0.49 0.90 0.50 3.79 0.00 3.79 0.00 0.20 24.0025.12.2023

55.46 45.11 10.35 375.72 377.53 -0.48 0.90 0.50 3.91 0.00 3.91 0.00 0.20 24.0026.12.2023

59.50 47.61 11.89 375.16 377.13 -0.52 0.90 0.50 4.48 0.00 4.48 0.00 0.20 24.0027.12.2023

63.19 50.02 13.17 374.66 376.66 -0.53 0.90 0.50 4.96 0.00 4.96 0.00 0.20 24.0028.12.2023

66.04 51.86 14.18 374.22 376.41 -0.58 0.90 0.50 5.33 0.00 5.33 0.00 0.20 24.0029.12.2023

70.38 54.45 15.93 373.50 375.97 -0.66 0.90 0.50 5.98 0.00 5.98 0.00 0.20 24.0030.12.2023

74.47 57.16 17.31 372.75 375.44 -0.72 0.90 0.50 6.48 0.00 6.48 0.00 0.20 24.0031.12.2023

Средние:

Итого:

65.05

---

51.08

---

13.97

---

---

11456.94

---

11518.59

-0.54

---

0.90

---

0.50

---

---

160.64

---

0.00

---

160.64

0.00

---

0.20

---

---

742.72

Дата
т

M1

т

M2

ГКал

Q1

ГКал

Q2

ГКал

Q3

314837.72 306440.53 15250.94 0.00 15250.9430.11.2023

326294.66 317959.13 15411.58 0.00 15411.5831.12.2023

Итого: 11456.94 11518.59 160.64 0.00 160.64

Представитель абонента

____________________________

Представитель энергоснабжающей организации

____________________________


