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223b861f-b4fa-4f4c-aa1e-ff6ef6796da3

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.01.2024 0:00:00 - 31.01.2024 0:00:00)

Объект: Пермь г, Коломенская ул, д. 26 (ООО УК "Владимирский")

Прибор: Карат-30X Заводской номер: 00411021

Точка измерения: Подсистема 1; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Пользовательская схема узла учета потребителя

Дата

60.90 8.584 8.439 6.75 0.472 24.0 Ok01.01.2024

60.81 10.941 10.756 6.26 0.601 24.0 Ok02.01.2024

57.54 11.031 10.863 6.62 0.571 24.0 Ok03.01.2024

58.44 10.746 10.578 6.68 0.566 24.0 Ok04.01.2024

59.90 13.054 12.840 6.68 0.705 24.0 Ok05.01.2024

62.68 11.582 11.375 6.49 0.656 24.0 Ok06.01.2024

62.85 10.678 10.486 6.61 0.607 24.0 Ok07.01.2024

63.04 14.010 13.757 6.33 0.799 24.0 Ok08.01.2024

59.88 12.079 11.880 5.63 0.652 24.0 Ok09.01.2024

60.01 11.889 11.693 6.20 0.643 24.0 Ok10.01.2024

59.37 11.909 11.716 6.10 0.637 24.0 Ok11.01.2024

59.51 11.877 11.684 6.42 0.637 24.0 Ok12.01.2024

61.49 11.681 11.479 6.34 0.649 24.0 Ok13.01.2024

59.39 13.127 12.914 5.68 0.703 24.0 Ok14.01.2024

62.71 11.107 10.908 6.43 0.630 24.0 Ok15.01.2024

61.84 10.586 10.401 6.33 0.592 24.0 Ok16.01.2024

63.03 12.117 11.898 6.58 0.691 24.0 Ok17.01.2024

60.65 12.455 12.246 6.63 0.682 24.0 Ok18.01.2024

58.04 12.301 12.111 6.62 0.643 24.0 Ok19.01.2024

61.70 12.136 11.925 6.51 0.677 24.0 Ok20.01.2024

61.01 13.843 13.608 6.46 0.763 24.0 Ok21.01.2024

58.90 11.547 11.364 6.58 0.613 24.0 Ok22.01.2024

59.69 12.743 12.535 6.53 0.686 24.0 Ok23.01.2024

60.73 11.538 11.344 6.58 0.633 24.0 Ok24.01.2024

61.11 11.317 11.124 6.35 0.625 24.0 Ok25.01.2024

60.44 10.703 10.524 6.60 0.584 24.0 Ok26.01.2024

61.54 10.846 10.659 6.57 0.603 24.0 Ok27.01.2024

59.85 14.073 13.842 6.38 0.760 24.0 Ok28.01.2024

60.11 10.118 9.951 6.53 0.549 24.0 Ok29.01.2024

61.51 10.988 10.799 6.57 0.611 24.0 Ok30.01.2024

60.48 11.981 11.781 6.55 0.654 24.0 Ok31.01.2024

Средние:

Итого:

60.62

---

---

363.587

---

357.479

6.44

---

---

19.889

---

744.0

Дата
м3

V1

т

M1

Гкал

Q1

ч

Tраб

7922.900 7793.733 413.905 16331.031.12.2023

8286.487 8151.213 433.794 17075.031.01.2024

Итого: 363.587 357.480 19.889 744.0

Представитель абонента

____________________________

Представитель энергоснабжающей организации

____________________________



Датчик температуры:

Подача: ВЗЛЕТ ТПС SN 410594/1

Обратка: ВЗЛЕТ ТПС SN 410594/2
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223b861f-b4fa-4f4c-aa1e-ff6ef6796da3

Отчет о суточных параметрах
(01.01.2024 0:00:00 - 31.01.2024 0:00:00)

Объект: Пермь г, Коломенская ул, д. 26 (ООО УК "Владимирский")

Прибор: ТСРВ-020(021,022,023,027) Заводской номер: 400555

Точка измерения: ТС1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Двухтрубная закрытая система теплоснабжения с одним расходомером

Дата

73.34 56.64 16.70 372.88 375.69 -0.75 0.90 0.50 6.25 0.00 6.25 0.00 0.20 24.0001.01.2024

77.41 58.90 18.51 372.03 375.16 -0.84 0.90 0.50 6.91 0.00 6.91 0.00 0.20 24.0002.01.2024

78.43 59.50 18.93 371.63 375.09 -0.93 0.90 0.50 7.06 0.00 7.06 0.00 0.20 24.0003.01.2024

76.45 58.42 18.03 371.88 375.47 -0.96 0.90 0.50 6.73 0.00 6.73 0.00 0.20 24.0004.01.2024

76.63 58.62 18.01 371.69 375.38 -0.99 0.90 0.50 6.72 0.00 6.72 0.00 0.20 24.0005.01.2024

78.56 59.65 18.91 371.13 375.13 -1.07 0.90 0.50 7.05 0.00 7.05 0.00 0.20 24.0006.01.2024

79.35 60.35 19.00 370.66 374.88 -1.13 0.90 0.50 7.07 0.00 7.07 0.00 0.20 24.0007.01.2024

79.20 60.09 19.11 370.59 375.06 -1.20 0.90 0.50 7.11 0.00 7.11 0.00 0.20 24.0008.01.2024

76.91 58.74 18.17 370.91 375.44 -1.21 0.90 0.50 6.77 0.00 6.77 0.00 0.20 24.0009.01.2024

76.45 58.26 18.19 370.91 375.53 -1.24 0.90 0.50 6.78 0.00 6.78 0.00 0.20 24.0010.01.2024

78.58 59.67 18.91 370.22 375.09 -1.31 0.90 0.50 7.03 0.00 7.03 0.00 0.20 24.0011.01.2024

78.40 59.68 18.72 370.06 375.13 -1.36 0.90 0.50 6.96 0.00 6.96 0.00 0.20 24.0012.01.2024

78.34 59.44 18.90 369.94 375.16 -1.40 0.90 0.50 7.02 0.00 7.02 0.00 0.20 24.0013.01.2024

77.19 58.88 18.31 369.91 375.22 -1.43 0.90 0.50 6.80 0.00 6.80 0.00 0.20 24.0014.01.2024

72.06 55.78 16.28 370.75 375.97 -1.40 0.90 0.50 6.06 0.00 6.06 0.00 0.20 24.0015.01.2024

66.36 52.19 14.17 371.69 376.72 -1.34 0.90 0.50 5.29 0.00 5.29 0.00 0.20 24.0016.01.2024

61.98 49.39 12.59 372.25 377.09 -1.29 0.90 0.50 4.71 0.00 4.71 0.00 0.20 24.0017.01.2024

62.65 49.64 13.01 372.16 377.00 -1.29 0.90 0.50 4.87 0.00 4.87 0.00 0.20 24.0018.01.2024

63.70 50.35 13.35 372.06 376.88 -1.29 0.90 0.50 4.99 0.00 4.99 0.00 0.20 24.0019.01.2024

58.18 47.00 11.18 372.56 377.28 -1.26 0.90 0.50 4.19 0.00 4.19 0.00 0.20 24.0020.01.2024

57.99 46.68 11.31 372.75 377.38 -1.23 0.90 0.50 4.24 0.00 4.24 0.00 0.20 24.0021.01.2024

65.83 51.59 14.24 371.94 376.69 -1.27 0.90 0.50 5.32 0.00 5.32 0.00 0.20 24.0022.01.2024

67.21 52.60 14.61 371.72 376.59 -1.30 0.90 0.50 5.45 0.00 5.45 0.00 0.20 24.0023.01.2024

66.08 52.06 14.02 371.69 376.50 -1.29 0.90 0.50 5.23 0.00 5.23 0.00 0.20 24.0024.01.2024

65.17 51.46 13.71 371.78 376.72 -1.32 0.90 0.50 5.12 0.00 5.12 0.00 0.20 24.0025.01.2024

65.15 51.49 13.66 371.63 376.59 -1.33 0.90 0.50 5.10 0.00 5.10 0.00 0.20 24.0026.01.2024

65.37 51.63 13.74 371.50 376.47 -1.33 0.90 0.50 5.13 0.00 5.13 0.00 0.20 24.0027.01.2024

64.06 50.81 13.25 371.59 376.59 -1.34 0.90 0.50 4.95 0.00 4.95 0.00 0.20 24.0028.01.2024

62.54 49.85 12.69 371.81 376.81 -1.34 0.90 0.50 4.74 0.00 4.74 0.00 0.20 24.0029.01.2024

61.10 49.00 12.10 371.97 376.91 -1.32 0.90 0.50 4.52 0.00 4.52 0.00 0.20 24.0030.01.2024

55.58 45.56 10.02 372.59 377.47 -1.30 0.90 0.50 3.76 0.00 3.76 0.00 0.20 24.0031.01.2024

Средние:

Итого:

69.88

---

54.32

---

15.56

---

---

11516.84

---

11659.06

-1.23

---

0.90

---

0.50

---

---

179.93

---

0.00

---

179.93

0.00

---

0.20

---

---

744.00

Дата
т

M1

т

M2

ГКал

Q1

ГКал

Q2

ГКал

Q3

326294.66 317959.13 15411.58 0.00 15411.5831.12.2023

337811.50 329618.19 15591.51 0.00 15591.5131.01.2024

Итого: 11516.84 11659.06 179.93 0.00 179.93

Представитель абонента

____________________________

Представитель энергоснабжающей организации

____________________________


