
Счетчик воды:

Подача: РМ-5-Т-И SN 203188

Обратка: РМ-5-Т-И SN 203187

Подача, горячая вода: ВСТ SN 11525515

Датчик температуры:

КТПТР-01 SN 13464а

КТПТР-01 SN 13464

КТПТР-01 SN 12671
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8ebfd07d-02bd-4cc6-a96d-24cb18393679

Отчет о суточных параметрах
(01.02.2024 0:00:00 - 29.02.2024 0:00:00)

Объект: Пермь г, Коломенская ул, д. 51 (ООО УК "Владимирский")

Прибор: СПТ943 Заводской номер: 26079

Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Закрытая система теплоснабжения (дополнительный канал измерения тепла с датчиком температуры и расходомером)

Дата

55.30 46.64 5.00 8.66 289.64 287.97 0.00 285.53 285.01 0.00 0.18 6.00 5.00 2.478 0.000 24.001.02.2024

55.27 46.41 5.00 8.86 289.77 288.02 0.00 285.66 285.09 0.00 0.20 6.00 5.00 2.535 0.000 24.002.02.2024

56.85 47.41 5.00 9.45 290.21 288.09 0.00 285.87 285.04 0.00 0.29 6.00 5.00 2.706 0.000 24.003.02.2024

60.59 49.90 5.00 10.69 290.04 288.04 0.00 285.15 284.67 0.00 0.17 6.00 5.00 3.054 0.000 24.004.02.2024

60.71 50.15 5.00 10.56 289.95 287.99 0.00 285.05 284.59 0.00 0.16 6.00 5.00 3.016 0.000 24.005.02.2024

61.30 50.45 5.00 10.85 290.10 288.06 0.00 285.10 284.62 0.00 0.17 6.00 5.00 3.099 0.000 24.006.02.2024

57.00 47.68 5.00 9.31 289.63 287.89 0.00 285.28 284.80 0.00 0.17 6.00 5.00 2.661 0.000 24.007.02.2024

55.71 46.72 5.00 8.99 289.94 287.93 0.00 285.77 284.97 0.00 0.28 6.00 5.00 2.574 0.000 24.008.02.2024

60.19 49.70 5.00 10.50 289.85 287.97 0.00 285.02 284.63 0.00 0.14 6.00 5.00 2.997 0.000 24.009.02.2024

66.65 54.00 5.00 12.65 290.43 288.04 0.00 284.59 284.12 0.00 0.17 6.00 5.00 3.606 0.000 24.010.02.2024

72.91 58.06 5.00 14.84 290.98 288.07 0.00 284.10 283.58 0.00 0.18 6.00 5.00 4.225 0.000 24.011.02.2024

71.47 57.23 5.00 14.24 290.83 288.05 0.00 284.19 283.68 0.00 0.18 6.00 5.00 4.055 0.000 24.012.02.2024

70.90 56.81 5.00 14.09 290.94 288.20 0.00 284.40 283.88 0.00 0.18 6.00 5.00 4.013 0.000 24.013.02.2024

68.84 55.56 5.00 13.28 290.71 288.16 0.00 284.51 284.02 0.00 0.17 6.00 5.00 3.785 0.000 24.014.02.2024

73.98 58.69 5.00 15.29 291.31 288.25 0.00 284.23 283.66 0.00 0.20 6.00 5.00 4.354 0.000 24.015.02.2024

79.12 61.92 5.00 17.19 291.72 288.22 0.00 283.72 283.15 0.00 0.20 6.00 5.00 4.889 0.000 24.016.02.2024

78.13 61.42 5.00 16.71 291.60 288.24 0.00 283.79 283.25 0.00 0.19 6.00 5.00 4.751 0.000 24.017.02.2024

76.01 60.12 5.00 15.89 291.47 288.29 0.00 284.04 283.49 0.00 0.19 6.00 5.00 4.523 0.000 24.018.02.2024

69.33 55.77 5.00 13.55 290.83 288.17 0.00 284.54 284.00 0.00 0.19 6.00 5.00 3.863 0.000 24.019.02.2024

63.20 51.58 5.00 11.63 291.52 288.33 0.00 286.21 284.74 0.00 0.52 6.00 5.00 3.333 0.000 24.020.02.2024

65.24 52.89 5.00 12.35 290.76 288.30 0.00 285.14 284.53 0.00 0.22 6.00 5.00 3.528 0.000 24.021.02.2024

66.37 53.76 5.00 12.61 290.17 287.57 0.00 284.38 283.69 0.00 0.24 6.00 5.00 3.594 0.000 24.022.02.2024

67.23 54.36 5.00 12.87 290.92 288.52 0.00 284.98 284.54 0.00 0.15 6.00 5.00 3.673 0.000 24.023.02.2024

66.50 53.88 5.00 12.61 290.74 288.36 0.00 284.92 284.45 0.00 0.16 6.00 5.00 3.601 0.000 24.024.02.2024

66.16 53.71 5.00 12.45 290.61 288.30 0.00 284.85 284.42 0.00 0.15 6.00 5.00 3.552 0.000 24.025.02.2024

62.80 51.64 5.00 11.15 290.27 288.19 0.00 285.04 284.59 0.00 0.16 6.00 5.00 3.184 0.000 24.026.02.2024

59.93 49.68 5.00 10.25 289.99 288.11 0.00 285.20 284.77 0.00 0.15 6.00 5.00 2.929 0.000 24.027.02.2024

59.02 49.03 5.00 9.99 289.92 288.09 0.00 285.27 284.83 0.00 0.15 6.00 5.00 2.855 0.000 24.028.02.2024

58.75 48.76 5.00 9.99 289.92 288.07 0.00 285.31 284.85 0.00 0.16 6.00 5.00 2.854 0.000 24.029.02.2024

Средние:

Итого:
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730943.12 722617.43 57571.03 720023.97 715264.56 57574.48 7284.891 -1.015 104956.231.01.2024

739367.89 730972.92 57571.03 728285.82 723510.21 57574.48 7385.176 -1.015 105652.229.02.2024

Итого: 8424.77 8355.49 0.00 8261.84 8245.65 0.00 100.285 0.000 696.0

Представитель абонента

____________________________

Представитель энергоснабжающей организации

____________________________
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8ebfd07d-02bd-4cc6-a96d-24cb18393679

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.02.2024 0:00:00 - 29.02.2024 0:00:00)

Объект: Пермь г, Коломенская ул, д. 51 (ООО УК "Владимирский")

Прибор: СПТ943 Заводской номер: 26079

Точка измерения: ТВ2; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Открытая система теплоснабжения (дополнительный канал измерения тепла с датчиком температуры)

Дата

60.34 52.61 5.00 7.72 63.59 52.94 10.27 62.53 52.26 10.27 7.00 6.00 0.974 0.000 24.001.02.2024

59.35 51.64 5.00 7.72 62.32 52.86 9.11 61.31 52.20 9.11 7.00 6.00 0.900 0.000 24.002.02.2024

61.33 53.09 5.00 8.25 62.20 52.80 9.03 61.13 52.10 9.03 7.00 6.00 0.940 0.000 24.003.02.2024

60.67 52.76 5.00 7.92 62.84 52.57 9.89 61.78 51.89 9.89 7.00 6.00 0.963 0.000 24.004.02.2024

60.34 52.49 5.00 7.84 65.19 52.36 12.41 64.10 51.69 12.41 7.00 6.00 1.095 0.000 24.005.02.2024

60.17 52.17 5.00 7.99 61.36 52.46 8.55 60.34 51.80 8.55 7.00 6.00 0.887 0.000 24.006.02.2024

59.56 51.81 5.00 7.75 62.09 51.84 9.89 61.08 51.19 9.89 7.00 6.00 0.938 0.000 24.007.02.2024

61.59 53.32 5.00 8.27 62.62 52.02 10.21 61.54 51.33 10.21 7.00 6.00 1.004 0.000 24.008.02.2024

61.32 53.02 5.00 8.30 61.29 51.78 9.13 60.24 51.11 9.13 7.00 6.00 0.940 0.000 24.009.02.2024

62.03 53.58 5.00 8.45 61.31 51.92 9.01 60.23 51.22 9.01 7.00 6.00 0.949 0.000 24.010.02.2024

62.13 53.72 5.00 8.41 61.87 51.38 10.09 60.78 50.69 10.09 7.00 6.00 1.005 0.000 24.011.02.2024

61.57 53.43 5.00 8.14 64.88 51.79 12.65 63.76 51.10 12.65 7.00 6.00 1.134 0.000 24.012.02.2024

62.01 53.49 5.00 8.53 61.00 51.77 8.85 59.93 51.08 8.85 7.00 6.00 0.942 0.000 24.013.02.2024

60.21 52.12 5.00 8.09 61.09 51.74 8.99 60.08 51.09 8.99 7.00 6.00 0.911 0.000 24.014.02.2024

61.56 53.09 5.00 8.46 61.23 51.64 9.21 60.17 50.96 9.21 7.00 6.00 0.954 0.000 24.015.02.2024

61.63 53.09 5.00 8.54 61.36 51.63 9.35 60.30 50.95 9.35 7.00 6.00 0.966 0.000 24.016.02.2024

61.22 52.79 5.00 8.44 60.87 51.24 9.26 59.83 50.57 9.26 7.00 6.00 0.949 0.000 24.0 *17.02.2024

60.96 52.64 5.00 8.32 63.51 51.77 11.33 62.43 51.10 11.33 7.00 6.00 1.062 0.000 24.018.02.2024

57.17 49.76 5.00 7.40 64.75 50.70 13.66 63.77 50.11 13.66 7.00 6.00 1.086 0.000 24.019.02.2024

57.23 49.19 5.00 8.04 61.07 50.58 10.14 60.15 50.01 10.14 7.00 6.00 0.934 0.000 24.020.02.2024

57.84 49.86 5.00 7.98 61.04 50.33 10.35 60.10 49.75 10.35 7.00 6.00 0.946 0.000 24.021.02.2024

61.79 52.78 5.00 9.01 60.71 50.70 9.60 59.65 50.04 9.60 7.00 6.00 0.998 0.000 24.022.02.2024

63.42 54.54 5.00 8.88 59.56 50.46 8.71 58.47 49.76 8.71 7.00 6.00 0.952 0.000 24.023.02.2024

60.46 52.18 5.00 8.28 60.25 50.22 9.66 59.24 49.58 9.66 7.00 6.00 0.949 0.000 24.024.02.2024

60.99 52.53 5.00 8.46 60.91 49.70 10.82 59.87 49.06 10.82 7.00 6.00 1.023 0.000 24.025.02.2024

59.66 51.63 5.00 8.03 63.14 49.24 13.49 62.11 48.62 13.49 7.00 6.00 1.130 0.000 24.026.02.2024

58.19 50.28 5.00 7.92 59.12 49.10 9.68 58.20 48.52 9.68 7.00 6.00 0.901 0.000 24.027.02.2024

58.24 50.34 5.00 7.90 59.93 48.96 10.61 59.00 48.38 10.62 7.00 6.00 0.949 0.000 24.028.02.2024

58.36 50.46 5.00 7.90 60.13 49.55 10.22 59.19 48.96 10.23 7.00 6.00 0.934 0.000 24.029.02.2024
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182218.93 127330.49 69478.07 179647.30 125951.60 53695.69 3596.537 -0.722 104445.631.01.2024

184010.16 128816.54 69772.23 181408.59 127418.72 53989.86 3624.853 -0.722 105141.629.02.2024

Итого: 1791.23 1486.05 294.16 1761.29 1467.12 294.17 28.317 0.000 696.0

Представитель абонента

____________________________

Представитель энергоснабжающей организации

____________________________


