
Счетчик воды:

Подача: ЭРСВ-400Л В SN 2011516

Обратка:

Датчик давления:

ДДИ SN 20209683

ДДИ SN 20209690

Датчик температуры:

ВЗЛЕТ ТПС SN 408743/1

ВЗЛЕТ ТПС SN 408743/2
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Отчет о суточных параметрах
(01.02.2024 0:00:00 - 29.02.2024 0:00:00)

Объект: Пермь г, Пихтовая ул, д. 38А (ООО УК "Владимирский")

Прибор: ТСРВ-020(021,022,023,027) Заводской номер: 400566

Точка измерения: ТС1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Двухтрубная закрытая система теплоснабжения с одним расходомером

Дата

79.06 44.25 34.81 109.78 111.91 -1.92 0.42 0.37 3.82 0.00 3.82 0.00 0.20 24.0001.02.2024

82.07 45.66 36.41 114.78 117.00 -1.91 0.42 0.37 4.18 0.00 4.18 0.00 0.20 24.0002.02.2024

85.21 47.20 38.01 117.34 119.47 -1.79 0.42 0.37 4.46 0.00 4.46 0.00 0.20 24.0003.02.2024

87.25 48.74 38.51 120.63 122.78 -1.77 0.43 0.37 4.65 0.00 4.65 0.00 0.20 24.0004.02.2024

84.41 44.79 39.62 105.88 107.72 -1.73 0.41 0.37 4.19 0.00 4.19 0.00 0.20 24.0005.02.2024

80.88 43.36 37.52 100.88 102.75 -1.84 0.41 0.37 3.78 0.00 3.78 0.00 0.20 24.0006.02.2024

78.00 40.70 37.30 91.63 93.38 -1.89 0.40 0.37 3.41 0.00 3.41 0.00 0.20 24.0007.02.2024

85.69 44.79 40.90 105.13 107.06 -1.83 0.42 0.38 4.30 0.00 4.30 0.00 0.20 24.0008.02.2024

96.84 50.71 46.13 116.22 118.31 -1.79 0.43 0.38 5.37 0.00 5.37 0.00 0.20 24.0009.02.2024

104.32 53.00 51.32 113.28 115.28 -1.75 0.42 0.38 5.83 0.00 5.83 0.00 0.20 24.0010.02.2024

105.66 54.67 50.99 118.75 120.91 -1.80 0.43 0.38 6.07 0.00 6.07 0.00 0.20 24.0011.02.2024

103.31 53.64 49.67 116.69 118.84 -1.83 0.43 0.38 5.81 0.00 5.81 0.00 0.20 24.0012.02.2024

101.70 52.76 48.94 112.69 114.78 -1.84 0.42 0.37 5.53 0.00 5.53 0.00 0.20 24.0013.02.2024

106.68 51.15 55.53 102.00 103.94 -1.88 0.40 0.37 5.68 0.00 5.68 0.00 0.20 24.0014.02.2024

112.18 51.92 60.26 98.03 99.94 -1.93 0.40 0.36 5.93 0.00 5.93 0.00 0.20 24.0015.02.2024

112.47 52.10 60.37 100.75 102.72 -1.94 0.40 0.36 6.10 0.00 6.10 0.00 0.20 24.0016.02.2024

112.33 54.81 57.52 109.28 111.41 -1.93 0.41 0.37 6.31 0.00 6.31 0.00 0.20 24.0017.02.2024

102.22 51.91 50.31 108.78 111.00 -2.02 0.41 0.37 5.49 0.00 5.49 0.00 0.20 24.0018.02.2024

91.66 48.22 43.44 107.22 109.47 -2.08 0.41 0.37 4.66 0.00 4.66 0.00 0.20 24.0019.02.2024

91.91 46.30 45.61 99.75 101.84 -2.08 0.40 0.36 4.55 0.00 4.55 0.00 0.20 24.0020.02.2024

95.12 47.48 47.64 102.72 104.75 -1.96 0.40 0.37 4.90 0.00 4.90 0.00 0.20 24.0021.02.2024

97.09 48.92 48.17 104.56 106.53 -1.87 0.41 0.37 5.04 0.00 5.04 0.00 0.20 24.0022.02.2024

97.35 48.57 48.78 102.59 104.47 -1.81 0.40 0.36 5.01 0.00 5.01 0.00 0.20 24.0023.02.2024

96.96 49.28 47.68 106.78 108.72 -1.80 0.41 0.37 5.10 0.00 5.10 0.00 0.20 24.0024.02.2024

91.21 48.80 42.41 109.34 111.38 -1.84 0.41 0.37 4.64 0.00 4.64 0.00 0.20 24.0025.02.2024

84.47 43.77 40.70 96.56 98.41 -1.89 0.40 0.36 3.93 0.00 3.93 0.00 0.20 24.0026.02.2024

84.07 44.18 39.89 99.09 100.91 -1.81 0.40 0.36 3.95 0.00 3.95 0.00 0.20 24.0027.02.2024

81.61 41.66 39.95 90.97 92.63 -1.80 0.39 0.36 3.63 0.00 3.63 0.00 0.20 24.0028.02.2024

79.94 41.10 38.84 91.19 92.84 -1.80 0.39 0.36 3.54 0.00 3.54 0.00 0.20 24.0029.02.2024
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Итого:
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321448.81 273220.81 9914.86 0.00 9914.8631.01.2024

324522.09 276351.94 10054.73 0.00 10054.7329.02.2024

Итого: 3073.28 3131.13 139.87 0.00 139.87

Представитель абонента

____________________________

Представитель энергоснабжающей организации

____________________________
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Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.02.2024 0:00:00 - 29.02.2024 0:00:00)

Объект: Пермь г, Пихтовая ул, д. 38А (ООО УК "Владимирский")

Прибор: Карат-30X Заводской номер: 11411021

Точка измерения: Подсистема 1; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Пользовательская схема узла учета потребителя

Дата

57.03 45.05 11.86 37.232 25.247 36.673 25.013 4.96 6.11 1.908 1.002 0.906 24.0 Ok01.02.2024

58.80 46.01 12.71 36.803 25.410 36.217 25.164 4.97 6.14 1.949 1.033 0.916 24.0 Ok02.02.2024

58.37 45.67 12.72 38.972 25.005 38.360 24.766 4.99 6.05 2.047 1.008 1.039 24.0 Ok03.02.2024

58.14 45.57 12.40 39.139 25.116 38.529 24.877 4.95 5.96 2.047 1.010 1.037 24.0 Ok04.02.2024

57.74 44.87 12.80 38.285 24.877 37.696 24.648 5.01 6.08 1.988 0.983 1.005 24.0 Ok05.02.2024

57.29 44.74 12.51 37.983 24.844 37.408 24.617 5.01 6.10 1.956 0.979 0.977 24.0 Ok06.02.2024

58.89 45.36 13.45 37.050 25.156 36.459 24.920 5.08 6.08 1.965 1.006 0.958 24.0 Ok07.02.2024

58.86 45.56 13.17 37.176 24.885 36.583 24.649 5.02 6.13 1.970 1.000 0.970 24.0 Ok08.02.2024

59.49 46.16 13.24 37.495 24.862 36.884 24.619 4.98 6.14 2.010 1.014 0.996 24.0 Ok09.02.2024

59.92 46.34 13.58 38.720 24.518 38.081 24.277 4.94 5.97 2.092 1.004 1.087 24.0 Ok10.02.2024

60.53 47.05 13.48 40.275 24.844 39.598 24.592 4.93 5.96 2.199 1.035 1.164 24.0 Ok11.02.2024

59.70 46.57 13.00 37.538 24.813 36.923 24.566 4.91 6.13 2.020 1.022 0.998 24.0 Ok12.02.2024

58.51 45.56 12.81 42.552 23.636 41.881 23.412 4.95 6.02 2.241 0.950 1.291 24.0 * НС Vmin13.02.2024

59.13 45.76 13.25 38.099 25.283 37.486 25.041 4.99 6.12 2.029 1.021 1.008 24.0 Ok14.02.2024

59.27 45.85 13.26 37.769 25.380 37.158 25.136 4.95 6.05 2.016 1.028 0.989 24.0 Ok15.02.2024

58.87 45.67 13.14 36.701 25.142 36.115 24.902 4.92 6.03 1.945 1.014 0.932 24.0 * НС Vmin16.02.2024

58.71 45.95 12.57 37.897 25.642 37.296 25.394 4.89 6.08 2.003 1.040 0.963 24.0 Ok17.02.2024

55.31 44.05 11.58 41.613 24.685 41.023 24.467 4.96 5.91 2.064 0.956 1.108 24.0 Ok18.02.2024

55.14 42.91 11.96 38.481 24.997 37.941 24.788 5.63 6.08 1.903 0.941 0.962 24.0 * НС P19.02.2024

55.90 43.87 11.84 38.200 24.960 37.650 24.741 6.27 6.09 1.917 0.962 0.955 24.0 Ok20.02.2024

59.36 45.94 13.15 37.639 25.308 37.028 25.063 6.27 6.09 2.014 1.027 0.987 24.0 Ok21.02.2024

61.00 47.44 13.66 37.611 25.140 36.971 24.880 6.31 6.13 2.071 1.057 1.015 24.0 Ok22.02.2024

58.12 45.50 12.56 37.612 25.237 37.029 24.998 6.30 6.11 1.968 1.013 0.955 24.0 Ok23.02.2024

58.58 45.62 12.91 38.166 25.131 37.565 24.892 6.31 6.13 2.014 1.012 1.002 24.0 Ok24.02.2024

57.48 44.92 12.58 40.259 24.828 39.648 24.599 6.19 6.00 2.082 0.983 1.099 24.0 Ok25.02.2024

56.00 43.72 12.15 37.474 24.856 36.933 24.640 6.28 6.10 1.885 0.955 0.930 24.0 Ok26.02.2024

56.03 43.66 12.21 37.305 24.880 36.766 24.665 6.29 6.11 1.877 0.954 0.923 24.0 Ok27.02.2024

56.45 43.93 12.34 40.126 24.614 39.538 24.398 6.24 6.05 2.035 0.950 1.085 24.0 Ok28.02.2024

56.38 43.77 12.42 37.686 24.821 37.135 24.605 6.27 6.09 1.909 0.955 0.954 24.0 Ok29.02.2024
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29533.420 18199.450 29098.570 18044.070 1498.335 691.323 807.012 21732.131.01.2024

30645.280 18923.560 30193.140 18761.400 1556.459 720.237 836.222 22428.129.02.2024

Итого: 1111.860 724.110 1094.570 717.330 58.124 28.914 29.210 696.0

Представитель абонента

____________________________

Представитель энергоснабжающей организации

____________________________


